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Zleceniodawca

ID: 17767

Miejski O$rodek Sportu i Rekreadji
ul. Hutnicza 15
37-450 Stalowa Wola

Podstawa realizacji

Zlecenie z dnia: 2016-09-09, numer systemowy: 16016588

Obszar badan: obszar regulowany prawnie
Cel badan: dla potrzeb potwierdzenia zgodnosci
Opis probek
Nr laboratoryjny Miejsce poboru / etykieta Prébka:
prébki zleceniodawcy
108221/09/2016 Miejski O$rodek Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli Woda basenowa
Ptywalnia kryta - Niecka basenu duzego - woda z cyrkulagji
Dane zwigzane z pobieraniem préobek
Nr laboratoryjny Data pobierania Prébkobiorca Metoda pobierania
rébki

108221/09/2016 2016-09-12, godz.08:15 Przedstawiciel Laboratorium KJ-1-5.7-15 (A)

Plan pobierania: zgodnie z harmonogramem

Data rejestracji w laboratorium

Data rozpoczecia badan

Data zakornczepia badan

2016-09-12, godz.17:50 2016-09-12 2016-09-23
Uwagi
Stan probki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzezen
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Lokalizacje: { Laboratoria

NIP 586-000-56-08, REGON 000144259, Sad Rejonowy dia M. St. Warszawy w Warszawie, XII'V. ydziat Ge
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5 Wyniki badan 3 Dopuszczalne
Identyfikacja metod
Oznaczany parametr Jednostka " e daaczej . Nispnnogc g:‘- é wartosci (ps)
108221/09/2016 | 'oocerzond s ER wskaznikow
Liczba Legionella sp. jtk/100ml PN-EN ISO 11731-2:2008 (A) 0 - PL I MW 0
jtk/100ml - liczba jednostek tworzacych kolonie w 100 ml
NDS - zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na
ptywalniach (Dz. U. 2015r., poz. 2016) - woda wprowadzona do niecki basenowej z systemu cyrkulacji.
Normalprocedura badawcza Data, wersja i/lub informacje dodatkowe

KJ-I-5.7-15 (A) KJ-I-5.7-15 - Procedura badawcza wersja 03 z dnia 20.01.2015
Objasnienia:
A - metodyka akredytowana
Miejsce wykonania badan: PI - Pita
Autoryzowat:
MW - mgr Magdalena Wielgos - Kierownik Dziatu Analiz Nieorganicznych
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------ Koniec dokumentu ------

Niniejszy dokument zostat wystawiony zgodnie z Ogéinymi Warunkami Swiadczenia Ustug (OWSU stanowig element oferty, dostepne sa na stronie:
http://iwww. sgs.analizysrodowiska. pl/podstrona/uslugi), w oparciu o ktdre zrealizowano ustuge. Nalezy zwréci¢ szczegding uwage na zagadnienia dotyczace odpowiedzialnosci,

odszkodowan i jurysdykcji zawarte w OWSU.

Ustuge zrealizowano w czasie i zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawcy i wedtug Jego wskazéwek, jesli
takowe zostaly podane. SGS Polska Sp. z 0.0. ponosi odpowiedzialno$¢ jedynie przed Zleceniodawca; niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw i obowigzkéw

wynikajacych z zawartych porozumien

Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie i fatszowanie jego tresci, formy i wygladu jest niezgodne i podlega sciganiu w $wietle prawa.
Dokument moze by¢ wykorzystywany i kopiowany w catosci, kopiowanie czesciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody

Wszystkie wyniki badan i pomiaréw zestawione w niniejszym dokumencie odnoszg si¢ tylko do badanych probek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, ze prébki
zostaly pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, SGS Polska Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za pochodzenie, sposdb pobrania i reprezentatywnos$¢ probki.



