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Sprawozdanie z badan Nr: L/0/06/2021/362/M/1

Zleceniodawca:

Zlecenie Nr:

Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli; 37-450 Stalowa Wola, ul. Hutnicza 15

L/0/06/2021/362

A - metodyka akredytowana (AB 1095); referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie).

AE - metodyka akredytowana (AB 1095) z zakresu elastycznego - referencyjna o ile prawo tak stanowi / rownowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci
w obszarze regulowanym prawnie).

AR - metodyka akredytowana (AB 1095) rownowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie).
MON - metodyka akredytowana w zakresie OiB

GMP+ - metodyka objeta zatwierdzeniem

w zakresie GMP+ B11 (badania pasz)

A/P - metodyka akredytowana Podwykonawcy

P - metodyka nieakredytowana Podwykonawcy

Przedmiot badania: Wody na pltywalni

Informacje dodatkowe:
- niecki basenowe, woda stodka:

Wartosci minimalne dla redoks, pomiar elektrodg Ag/AgCl 3,5 M KCl:
750 mV gdy 6,5 <pH <7,3; 770 mV gdy 7,3 <pH <7,6

- niecki dla dzieci do lat 3, woda stodka: 720 mV gdy 6,5 <pH <7,3; 750 mV gdy 7,3 <pH <7,6

- niecki basenowe, woda stona:

700 mV gdy 6,5 <pH <7,3; 720 mV gdy 7,3 <pH < 7.8

Punkt pobrania: Basen Duzy - odkryty Data: 22 lipca 2021
Adres pobrania: 37-450 Stalowa Wola, Hutnicza 15
Miegjsce pobrania: MOSIiR Stalowa Wola
Urzadzenie aerozolujace: Brak
Godzina pobrania: 11:46:00
Temp. probki pobranej [°C]: 23.4
Pobranie probek wg: s , . .
Transport probek:  JARS S.A. Pobierajacy:  Probkobiorca JARS nr: 2172
Numer probki: 20311/07/21 Ocena probki:  bez zastrzezen Data rozpoczgcia badan:  22-07-2021 Data zakonczenia badan: 24-07-2021
Lab. Badany parametr jom. AKr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik Np.** N
Liczba Escherichia coli jtk/100ml | AE | PN-EN ISO 9308-1:2014-12, PN-EN | 0; jtk/100ml; Rozp.MZ 0
M ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 (Dz.U.2015.2016)
Liczba Pseudomonas aeruginosa jtk/100ml | AE | PN-ENISO 16266:2009 0; jtk/100ml; Rozp.MZ 0
" (Dz.U.2015.2016)

Np.** - niepewnos¢ rozszerzona wyniku przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspétczynniku rozszerzenia k=2, nie uwzglednia niepewnosci pobierania probek, za wyjatkiem przypadkéw gdy zostato to

zaznaczone w uwagach.

Niepewno$¢ wynikéw podaje sie w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikéw badan lub zgodnosci z warto$ciami granicznymi oraz na zyczenie Klienta.

Wyniki odnoszg sie wytgcznie do badanych p

robek.

Sprawozdanie zawiera wyniki badan prébek w ilosci: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.
W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamacji.

Laboratorium nie przechowuje prébek po badaniach, chyba ze z Klientem ustalono inaczej.

Miejsce wykonywania badan: t. - tajski, M - Mystowice, PS - Pomiar In-Situ

UWAGA: Oryginalne sprawozdania z badan sg wydawane w formie elektronicznej z rozszerzeniem *.pdf, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W zwigzku z tym wszystkie wydruki, o ile
nie sg potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem, sg kopiami.

Uwagi:

L/0/06/2021/362/M/1
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Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz. Koniec Sprawozdania Oryginat pdf: Zleceniodawca, kopia pdf: Archiwum w/m

Sporzadzono dnia: Autoryzowal wynik: Zatwierdzil:
26-07-2021 Pracownik JARS nr: 2139 St.specijalista Podpisano kwalifikowanym podpisem
ds.Srodowiska elektronicznym
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L/0/06/2021/362/M/1 Strona2z2




JARS
Wit
Member of £.GBAGROUP

Lajski, ul. Koscielna 2a, 05-119 Legionowo

LABORATORIA BADAWCZE

mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

PCA

POLSKIE CENTRUM
AKREDYTACJI

©
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AB 1095

Sprawozdanie z badan Nr: L/0/06/2021/355/M/1

Zleceniodawca:

Zlecenie Nr:

Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli; 37-450 Stalowa Wola, ul. Hutnicza 15
L/0/06/2021/355

A - metodyka akredytowana (AB 1095); referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie).
AE - metodyka akredytowana (AB 1095) z zakresu elastycznego - referencyjna o ile prawo tak stanowi / rownowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci

w obszarze regulowanym prawnie).

AR - metodyka akredytowana (AB 1095) rownowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie).

MON - metodyka akredytowana w zakresie OiB

GMP+ - metodyka objeta zatwierdzeniem w zakresie GMP+ B11 (badania pasz)

A/P - metodyka akredytowana Podwykonawcy

P - metodyka nieakredytowana Podwykonawcy

Przedmiot badania:

Wody na pltywalni

Informacje dodatkowe:

- niecki basenowe, woda stodka:

- niecki dla dzieci do lat 3, woda stodka:
- niecki basenowe, woda stona:

Wartosci minimalne dla redoks, pomiar elektrodg Ag/AgCl 3,5 M KCl:
750 mV gdy 6,5 <pH <7,3; 770 mV gdy 7,3 <pH <7,6
720 mV gdy 6,5 <pH <7,3; 750 mV gdy 7,3 <pH<7,6
700 mV gdy 6,5 <pH<7,3; 720 mV gdy 7,3 <pH <78

Punkt pobrania:

Basen Sredni

Data: 22 lipca 2021

Adres pobrania:

Miegjsce pobrania:
Urzadzenie aerozolujace:
Godzina pobrania:

Temp. probki pobranej [°C]:

37-450 Stalowa Wola, Hutnicza 15
MOSIR Stalowa Wola

Brak

11:51:00

28.6

Pobranie probek wg: A PN-ISO 19458:2007
Transport probek: ~ JARS S.A.

Pobierajacy:

Probkobiorca JARS nr: 2172

Numer probki: 20307/07/21 Ocena probki:  bez zastrzezen Data rozpoczgcia badan:  22-07-2021 Data zakonczenia badan: 24-07-2021
Lab. Badany parametr jom. AKr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik Np.** N
Liczba Escherichia coli jtk/100ml | AE | PN-EN ISO 9308-1:2014-12, PN-EN | 0; jtk/100ml; Rozp.MZ 0
M ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 (Dz.U.2015.2016)
Liczba Pseudomonas aeruginosa jtk/100ml | AE | PN-ENISO 16266:2009 0; jtk/100ml; Rozp.MZ 0
M (Dz.U.2015.2016)

Np.** - niepewnos¢ rozszerzona wyniku przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspétczynniku rozszerzenia k=2, nie uwzglednia niepewnosci pobierania probek, za wyjatkiem przypadkéw gdy zostato to

zaznaczone w uwagach.

Niepewno$¢ wynikéw podaje sie w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikéw badan lub zgodnosci z warto$ciami granicznymi oraz na zyczenie Klienta.

Wyniki odnoszg sie wytgcznie do badanych prébek.

Sprawozdanie zawiera wyniki badan prébek w ilosci:
W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan
Laboratorium nie przechowuje prébek po badaniach,
Miejsce wykonywania badan: t. - tajski, M - Mystowic:

1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.
Klient ma prawo do reklamagiji.

chyba ze z Klientem ustalono inaczej.

e, PS - Pomiar In-Situ

UWAGA: Oryginalne sprawozdania z badan sg wydawane w formie elektronicznej z rozszerzeniem *.pdf, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W zwigzku z tym wszystkie wydruki, o ile
nie sg potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem, sg kopiami.

Uwagi:

L/0/06/2021/355/M/1
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Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz. Koniec Sprawozdania Oryginat pdf: Zleceniodawca, kopia pdf: Archiwum w/m

Sporzadzono dnia: Autoryzowal wynik: Zatwierdzil:
26-07-2021 Pracownik JARS nr: 2139 St.specijalista Podpisano kwalifikowanym podpisem
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