fans LABORATORIA BADAWCZE w,  [PCA

Nl mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka e e

AKREDYTALS
Member of £4GBAGROUP

©

BADAMNIA

Lajski, ul. Kodcielna 2a, 05-119 Legionowo AB 1085

Sprawozdanie z badan Nr: L/0/07/2021/278/F/5

Zleceniodaweca: Miejski Oérodek Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli:37-450 Stalowa Wola, ul. Hutnicza 15
Zlecenie Nr: L/0/07/2021/278

A - metodyka akredylowana (AB 1095); referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).

AE - metodyka akredylowana (AB 1095) z zakresu elastycznego - referencyjna o ile prawo tak stanowi / réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzystaé do oceny zpodnosci
w obszarze regulowanym prawnie).

AR - metodyka akredytowana (AB 1095) réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnodei w obszarze regulowanym prawnie).
MON - metodyka akredytowana w zakresie OiB
GMP+ - metodyka objgta zatwierdzeniem w zakresie GMP+ B11 (badania pasz)
A/P - metodyka akredytowana Podwykonawcy
P - metodyka nieakredytowana Podwykonawcey

Przedmiot badania: Woda przeznaczona de spozycia
. ] . - Decyzja: PPIS Legionowo nr HKN 24/2020 z dn. 04.11.2020, PPIS Katowice nr NS/HKi$/4560/ZL/W/22-11/2020
Zatwierdzenie do wykonywania badan:
z dn. 25.09.2020
Punkt pobrania: Kurek czerpalny-woda zasilajaca Data: 3 sierpnia 2021
Adres pobrania: 37-450 Stalowa Wola, Hutnicza 15
Miejsce pobrania: MOSIR Stalowa Wola
Godzina pobrania: 09:33:00
Temp. probki pobranej [°C]: 12.8
Pobranie probek wg: g2 e . : ]
Transport probek:  JARS S.A. Pobierajgcy:  Probkobiorca JARS nr; 2208
Numer probki: 792/08/21 Ocena probki:  bez zastrzezef Data rozpoczgeia badan:  03-08-2021 Data zakonczenia badan: 11-08-2021
Lab. Badany parametr jom. | Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik Np.** N
Indeks nadmanganianowy (chemiczne | mg/l 02 A | PN-EN ISO 8467:2001 0,76 +-0,11

M zapotrzebowanie tlenu - ChZT-Mn} /
utlenialnoéé

Azotany mg/l A | PN-EN ISO 13395:2001 8,0 +-1,2

Np.** - niepewnos¢ rozszerzona wyniku przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspdtezynniku rozszerzenia k=2, nie uwzglednia niepewnosci pobierania prébek, za wyjatkiem przypadiéw gdy zostalo to
zaznaczone w uwagach
Niepewnos$é wynikéw podaje sie w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikéw badan lub zgodnosci z wartosciami granicznymi araz na zyczenie Klienta,
Whyniki odnoszg sie wytacznie do badanych probek.
Sprawozdanie zawiera wyniki badari probek w ilosci: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.
W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan Kiient ma prawo do reklamaciji.
Laboratorium nie przechowuje prébek po badaniach, chyba Ze z Klientem ustalono inaczej,
Miejsce wykonywania badan: L. - Lajski, M - Mystowice, PS - Pomiar In-Situ

UWAGA: Oryginalne sprawozdania z badan sa wydawane w formie elektronicznej z rozszerzeniem *.pdf, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W zwiazku z tym wszystkie wydruki, o ile
nie sg potwierdzone za zgednosé z oryginatem, sg kopiami.

Uwagi:
Matryca A: Procedura 5 (Podloze A) 1 Procedura 7 (Podloze C — GVPC).
Granica wykrywalnosci: 1jtk/100ml.
Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz. Koniec Sprawozdania Oryginat pdf: Zleceniodawca, kopia pdf: Archiwum w/m
Sporzadzono dnia: Autoryzowal wynik: Zatwierdzil:
12-08-2021 Pracownik JARS nr: 2228 Specjalista ds.Srodowiska Podpisano kwalifikowanym podpisem

Pracownik JARS nr: 2437 elektronicznym

Pracownik JaRS nr-2372 || INIANNRINRNANR R
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BAOANIA

Lajski, ul. Koscielna 2a, 05-119 Legionowo AB 1095

Sprawozdanie z badan Nr: L/0/07/2021/274/M/1

Zleceniodawea: Miejski Oérodek Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli; 37-450 Stalowa Wola, ul. Hutnicza 15

Zlecenie Nr: L/0/07/2021/274

A - metodyku akredytowana (AB 1095); referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosei w obszarze regulowanym prawnie).

AE - metodyka akredytowana (AB 1095) z zakresu elastycznego - referencyjna o ile prawo tak stanowi / rownowaina do referencyjne) (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosel
w obszarze regulowanym prawnic).

AR - metodyka akredytowanz (AB 1095) réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosei w obszarze regulowanym prawnie).
MON - metodyka akredytowana w zakresie OiB
GMP+ - metodyka objgta zatwierdzeniem w zakresie GMP+ B11 (badania pasz)
A/P - metodyka akredytowana Podwykonawcy
P - metodyka nieakredytowana Podwykonawey

Przedmiot badania: Wody na plywalni

Wartoéci minimalne dla redoks, pomiar elektrodg Ag/AgCl 3.5 M KCl:

Informacje dodatkowe:

- niecki basenowe, woda slodka:
- niecki dla dzieci do lat 3, woda stodka:
- niecki basenowe, woda stona:

750 mV gdy 6,5 <pH <7.3; 770 mV gdy 7.3 < pH<7,6
720 mV gdy 6,5 < pH < 7,3; 750 mV gdy73<pH<76
700 mV gdy 6,5 <pH <7,3; 720 mV gdy 7,3 <pH<78

Punkt pobrania:

Basen Sredni

Data: 17 sierpnia 2021

Adres pobrania:

37-450 Stalowa Wola, Hutnicza 15

Miejsce pobrania: MOSIR Stalowa Wola
Urzadzenie aerozolujgce: Brak

Godzina pobrania: 10:10:00

Temp. probki pobranej [°C]: 28.5

Pobranie prébek wg: A PN-ISO 19458:2007

Transportprobek:  JARSSA., Pobierajacy:  Probkobiorca JARS nr: 2208
Numer probki: 13890/08/21 Ocena probki:  bez zastrzezen Data rozpoczgcia badan: 17-08-2021 Data zakoficzenia badan: 19-08-2021
Lab. Badany parametr jom. | Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik Np.** N
Liczba Escherichia coli Jk/100ml | AE | PN-EN 1S0 9308-1 :2014-12, PN-EN | 0; jtk/100ml; Rozp.MZ 0
b IS0 9308-1:2014-12/A1:2017-04 (Dz.U.2015.2016)
Liczba Pseudomonas aeruginosa Jtk/100ml | AE | PN-EN 1SO 16266:2009 0; jik/100ml; Rozp.MZ 0
& (Dz.U.2015.2016)

Np.™ - niepewnosé rozszerzona wytiku przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspoiczynniku rozszerzenia k=2, nie uwzglednia niepewnosci pobierania prabek, za wyjatkiem przypadkéw gdy zostalo to
zaznaczone w uwagach.

Niepewnos¢ wynikow podaje sig w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikow badan lub zgodnosci z wartosciami granicznymi oraz na zyczenie Klienta.

Wyniki odnosza sie wytgcznie do badanych probek.

Sprawozdanie zawiera wyniki badan prébek w ilodei: 1 szt i bez pisemne;j zgody laboraterium nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w calosai.

W ciagu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamacji.

Laboratorium nie przechowuje prébek po hadaniach, chyba ze z Klientem ustalono inaczej.

Migjsce wykonywania badan: L - kajski, M - Mystowice, PS - Pomiar in-Situ

UWAGA: Oryginalne sprawozdania z badafi 5 wydawane w formie elektronicznej z rozszerzeniem *.pdf, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, W zwigzku z tym wszystkie wydruki, o ile
nie sg potwierdzone za zgodnosé z oryginatem, sg kopiami.

Uwagi:
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Koniec Sprawozdania Oryginat pdf: Zleceniodawca, kopia pdf: Archiwum wim

Sprawozdanie sporzgdzono w 1 egz.
Sporzadzono dnia: Autoryzowal wynik: Zatwierdzil:
23-08-2021 Pracownik JARS nr: 2186 Specjalista ds.Srodowiska Podpisano kwalifikowanym podpisem
elektronicznym

pracownik sars n: 2572 || IIIININRAAUARRRERRMRIAAA U
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BADANIA

AB 1095

Sprawozdanie z badan Nr: L/0/07/2021/270/FM/4

Zlecenie Nr: L/0/07/2021/270

Zleceniodawca: Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Stalowej Woliz 37-450 Stalowa Wola, ul. Hutnicza |5

A - metodyka akredytowana {AB 1095); referencyjna - o ile prawo tak stanowi

AE - metodyka akredylowana (AB 1093) z zakresu clastycznego - referencyjna « ile prawo tak sianowi /
w abszarze regulowanym prawnie).

AR - metodyka akredytowana (AB 10935) réwnowazna do referenc
MON - metodyka akredytowana w zakresie OiB
GMP+ - metodyka objeta zatwierdzenicm w zakresic GMP+ B11 (badama pasz)
A/P - metodyka akredytowana Padwykonawcy
P - metodyka nieakredytowana Podwykonawcy

(wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnoser w obszarze regulowanym prawnie ).

yinej {wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).

réwnowazna do referencyjne {wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosel

Przedmiot badania: Wody na plywalai

Informacje dodatkowe: Wartosci minimalne dla redoks, pomiar elektroda Ag/AgCl 3.5 M KCI:
- niecki basenowe. woda slodka: 750 mV gdy 6.5 <pH < 7.3: 770 mV gdy 7.3<pH<76

- niecki dla dziec1 do lat 3, woda slodka: 720 mV gdy 6.5 <pH <7.3. 750 mV gdy 73<pH<76

- mecki basenowe., woda slona 700 mV gdy 6.5 < pH<7.3: 720 mV gdy 7.3 < pH=<78

Punkt pobrania: Basen Sredni Data: 3 sierpnia 2021
Adres pobrania 37-450 Stalowa Wola. Hutnicza 15

Miejsce pobrania: MOSIR Stalowa Wola

Urzadzenie acrozolujace: Brak

Godzina pobrania: 08:30:00

Temp. probki pobranej [*C]: 27.0

Pobranie probek wg: A PB-164/P wyd. 4 z duia 10.10 2017. A PN-ISO 19458:2007

. A " . '}
P —— T Pobierajacy:  Probkobiorca JARS nr- 2208
Numer probki: 784/08/21 Ocena probki:  bez zastrzezen Data rozpoczecia badan:  03-08-2021 Data zakonczenia badan; 11-08-2021
Lab. Badany parametr jm. | Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik Np.#* N
Liczba Escherichia coli JRA00mI [ AE | PN-EN 1SO 9308-1:2014-12. PN-EN 0: jtk/100ml; Rozp. MZ 0
L 150 9308-1:2014-12/41:2017-04 (Dz17.2015.2016)
Liczba Pseudomonas acruginosa JK100ml | AE | PN-EN ISO 16266:2000 0; jtk/100ml: Rozp.MZ 0
L {Dz11.2015.2016)
Ogolna liczba mikroorganianéw w Jtkrml AE | PN-EN ISO 6222:2004 2 100: jtk/ml: Rozp.MZ 0
L 362°C (Dz.1.2015.2016)
Metnosé NTU A | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 pkt 5.3 <0.50: NTU: Rozp.MZ 0,30 +/-0,08
M (Dz.11.2015.2016)
Chloroform {trichlorometan) mg/l AE | PN-EN ISO 10301:2002 ~0.030: me/l: Rozp.AZ 0.0084 /=0,0012
M (Dz.11.2015.2016)
Suma inhalogenometanéw { THM) mg/l AE | PN-EN I1SO 10301:2002 =0.1: mg/l: Rozp. M7 (Dz.U. 0.0084 +-0.0012
M 2017.2294)
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Indeks nadmanganianowy (chemiczne | mg/l 02 A | PN-EN ISO 8467:2001 <4.,0; mg/l 02: Rozp.MZ <050
M zapotrzebowanie tlenu - ChZT-Mn}/ (Dz.U.2015.2016)

utlenialnosé

Np.** - nigpewnos¢ rozszerzona wyniku przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspotczynniku rozszerzenia k=2. nie uwzglednia niepewnosci pobierania prabek, za wyjatkiem przypadkow gdy zostalo to
zaznaczone w uwagach.

Niepewnos¢ wynikow podaje sig w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikéw badar lub zgodnosci 2z wartoéciami granicznymi araz na zyczenie Klienta.

Wyniki odnosz3 sie wylacznie do badanych probek.

Sprawozdanie zawiera wyniki badar probek wilosci: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w calosei,

W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawo de reklamacji.

Laboratorium nie przechowuje prabek po badaniach, chyba ze z Klientem ustalono inaczej.

Migjsce wykonywania badan: £ - £ajski. M - Myslowice, PS - Pomiar In-Situ

UWAGA: Oryginalne sprawozdania z badar sg wydawane w formie elektronicznej z rozszerzeniem *.pdf, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W zwigzku z tym wszystkie wydruki, o ile
nie s3 potwierdzone za zgodnosé 2 oryginatem, sg kopiami.

Uwagi:
Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz. Koniec Sprawozdania Oryginat pdf: Zleceniodawca, kopia pdf: Archiwum w/m
Sporzadzono dnia: Autoryzowal wynik: Zatwierdzik:
12-08-2021 Pracownik JARS nr: 2186 Specjalista ds.Srodowiska Podpisano kwalifikowanym podpisem

Pracownik JARS nr: 2228 elektronicznym

B ik JARS nr: 2437
Pracownik JARS nr: 2514 pracownik Jars n: 2372 || IIUUNMENRURIERERE TR0
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AB 1095

Sprawozdanie z badan Nr: L/0/07/2021/270/M/C/9

Zleceniodawca: Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli; 37-450 Stalowa Wola, ul. Hutnicza 15
Zlecenie Nr: L/0/07/2021/270

A - metodyka akredylowana (AB 1095); referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik moima wykorzystaé do oceny zgodnoéci w obszarze regulowanym prawnie).

AE - metodyka akredytowana (AB 1095) z zakresu clastyeznego - referencyjna o ile prawo tak stanowi / rownowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzystac do oceny zgodnosci
w obszarze regulowanym prawnic).

AR - metodyka akredytowana (AB 1095) réwnowazna do referencyinegj (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnic).
MON - metodyka akredytowana w zakresie OiB
GMP+ - metodyka objeta zatwierdzeniem w zakresie GMP+ B11 (badania pasz)
A/P - metodyka akredytowana Podwykonawcy
P - metodyka nieakredytowana Podwykonawcy

Przedmiot badania: Wody na plywalni
Informacje dodatkowe: Wartosci minimalne dla redoks, pomiar elekirodg Ag/AgCl 3,5 MKCI:
- niecki basenowe, woda stodka: 750 mV gdy 6,5 < pH <7,3; 770 mV gdy 7.3 < pH<76
- niecki dla dzieci do lat 3, woda stodka: 720mV gdy 6,5 <pH<7.3; 750 mV gdy 7,3 <pH<7,6
- niecki basenowe, woda stona: 700 mV gdy 6,5 <pH <7.3; 720 mV gdy 7.3 < pH<728
Punkt pobrania: Woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji -Basen Sredni Data: 3 sierpnia 2021
Adres pobrania: 37-450 Stalowa Wola, Hutnicza 15
Miejsce pobrania: MOSIR Stalowa Wola
Urzadzenie aerozolujace: Brak
Godzina pobrania: 09:10:00
Temp. probki pobranej [°C]: 27.8
Pobranie probek wg: A PB-164/P wyd. 4 z dnia 10.10.2017, A PN-ISO 19458:2007 e . . . . 5
Transportpobek:  JARSSA. Pobierajacy:  Prébkobiorca JARS nr: 2208
Numer préobki: 782/08/21 Ocena probki:  bez zastrzezen Data rozpoczecia badan: 03-08-2021 Data zakonczenia badan: 13-08-2021
Lab. Badany parametr jm. | Akr. Mectodyka badania wg Wymagania Wynik Np.** N
Liczba Legionella sp. J/100ml | AE | PN-EN ISO 11731:2017-08; PN-EN 0; jtk/100ml; Rozp.MZ nie wykryto
L 180 11731:2017-08/Ap1:2019-12 - (Dz.U.2015.2016)
Matryca A: proe.5 (podioze A -
BCYE) i proc.7 (podioze C - GVPC)

Np.** - niepewnos¢ rozszerzona wyniku przy poziomie ufnosci ok, 95% i wspdlczynniku rozszerzenia k=2, nie uwzglednia niepewnosci pobierania prébek, za wyjatkiem przypadkéw gdy zostalo to
Zaznaczone w uwagach.

Niepewnos¢ wynikow podaje sig w sytuaciji, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikéw badari lub zgodnosci z wartodciami granicznymi oraz na zyczenie Klienta.

Wyniki odnoszg sie wylacznie do badanych prébek.

Sprawozdanie zawiera wyniki badan probek w ilosci: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie moZe byé powielane inaczej, jak tylko w catosci.

W ciggu 14 dni od ofrzymania sprawozdania z badar Klient ma prawo do reklamacii.

Laboratorium nie przechowuje prébek po badaniach, chyba ze z Klientem ustalono inaczej.

Miejsce wykonywania badan: & - tajski, M - Mystowice, PS - Pomiar In-Situ

UWAGA: Oryginalne sprawozdania z badaf sa wydawane w formie elektronicznej z rozszerzeniem *.pdf, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W zwigzku z tym wszystkie wydruki, o ile
nie s3 potwierdzone za zgodnost z oryginatem, sg kopiami.

Uwagi:
Matryca A: Procedura 5 (Podtoze A) i Procedura 7 (Podtoze C — GVPC).
Granica wykrywalnogci: 1jtk/100ml.
Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz. Koniec Sprawozdania Oryginat pdf: Zleceniodawca, kopia pdf: Archiwum wim
Sporzadzono dnia: Autoryzowal wynik: Zatwierdzil:

20-08-2021 Pracownik JARS nr: 2186 Specjalista ds.Srodowiska Podpisano kwalifikowanym podpisem
elektronicznym

IR 0

Pracownik JARS nr: 2372 " |II

LI0/07/12021/270/M/CI9 Strona 1 z1—|




P ———— — e e em w0

: _ ERREZ V1P AR FIE: i

AR IR 1 ot JI"I T 'f'd!l““ 1D l I‘*I‘

. ] R LI ] |
=
— — e ——
B — | —
B N AT IR A A ndim] '||||.|.'u.nmr1"p#
i - — —
i - -
[ T [ N - T T i e L] LR 1o 1w T
n - |‘l"rI—|'l'_|
i ---.- L { T i U e A L TL IR .
- = = . = SR i ] R N A [T ] s B == - L 1 L = LA BT
| L) s | A L
T N - el = [ ol i g LR bl =i B
- ) LI Ansmmmnben s | .
- 4 LA - RLTE e = - .
= N 1y 1

LFEC [ RS R ) T N

T R T T T AR, T

R I || B ¥ T, as |||J|
- ik ¥ = [} & ERL 4 | e - e ==
. iy =it =i Lgg i imy == v e el 1
L Mg R IJ If = - - LI l
Ll —— il i = -.—-—L—l
M apay =0 . n'lﬂnﬂ:‘ﬁu—ﬂum—}m-'-ﬁ# II:F:F('—-'E
. adlif I [ B — T |l
TR L e e |||
! m ™ mn |~|- oy
m LT F3
|
IS — [, NS L ¢ ST
f - - [ i | R . " R AR T
R - 1) |.._| = T ——
1 | D= iy gt | (I R | ey || Am =i == SR Lk ISR o
e -I- Okl ._:IIF -_-: s II'-- om gl wt s S | “"'_T"-lld e 1
Al e = [
o L [ T NI Ny S 1l = Y - i - (IR
1l gisy =4 1l 1im L

[ R I

; AR }

B e —— 11 Sy e, = == B - T -
— —_— [ — e e —— — j— e e om
| = . ¥ 1l ol = = e ey e | e (] Ll == LR | I_:_T- .
A= e I = | - e Ee = mm T S e ey m | = -
i M 1 1w = ke il e
. » —_— = = el sl wnl-aal sl "B =- -l . - “mm e ey
) e == = ==k =Pt o= s = el L = el B
e [ ] - - - e E e Ea g e e
[ - AW e e e = - -
. i 1 M . g = T = glr== =) E B e = I T
0 Eml =iy Y - I =¥ == = == - i an - plil . . B =
p— —_—— — — - e B = — —-—-—0——-——-—.—-.—-—--._--—-——-—-——-—-_-—-I—I:II
i gl 1 T i L = - L
il | LI | =N M
Ve N ke—
1 LT A ———ke T A= el L P sy e o
. ==
wiirm e L . et Al e -
= LA AT
U e N e e o ERdININ N all ! EE i b
1
T R B T A o T S
N e N - - . o N =
| A - - o e v
o B e —— =" & - -




LABORATORIA BADAWCZE v, [PCA]

mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

| Pzt

e
W

(

|
i

o
%
%\\

e
Member of £ GBAGRO {'/,//;\—\\‘:\3‘
,/F“'”;“\\\\\ N
Lajski. ul. Kescielna 2a. 05-119 Legionowo AB 1095

Sprawozdanie z badad Nr: L/0/07/2021/270/FM/C/2

Zleceniodawea: Miejski Osrodek Sportu i Rekreacyi w Stalowej Woli: 37-450 Stalowa Wola, ul. Hutnicza 15
Zlecenic Nr: L/0/07/2021/270

A - metodyka akredytowana (AB 1095): referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).

AE - metodyka akredytowana (AB 1095) z zakresy elastycznego - referencyina o ile prawo tak stanowi / réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzystac do oceny zgodnaosci

w obszarze regulowanym prawnie),
AR - metodyka akredytowana (AB 1093) rownowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnoser w obszarze regulowanym prawnie).
MON - metodyka akredytowana w zakresie OiB
GMP+ - metodyka objeta zatwierdzeniem w zakresic GMP+ B11 (badama pasz)

A/P - metodyka akredytowana Podwykonawcy

P - metodyka nieakredytowana Podwykonawey

Przedmiot badania: Wody na plywalni
Informacye dodatkowe: Wartosci minimalne dla redoks, pomiar elektroda Ag/AgCl 3.5 M KCl:
- niecki basenowe, woda stodka: 750 mV gdy 6,5 < pH <7.3; 770 mV edy 73<pH=<76
- niecki dla dzieci do lat 3, woda stodka: 720 mV ady 6,5 < pH £ 7.3. 750 mV edy 73<pH<176
- niecki basenowe, woda slona: 700 mV gdy 6.5 <pH <7.3, 720 mV edy 73<pH<78
Punkt pobrania: Woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji -Basen Sredni Data: 3 sierpnia 2021
Adres pobrania 37-450 Stalowa Wola, Hutnicza 15
Miejsce pobrania: MOSIR Stalowa Wola
Urzadzenie acrozolujace: Brak
Gaodzma pobrania 09:10:00
Temp. probki pobranej [C): 27.8
Pobrame probek we: A PR-164/P wyd. 4 zdnia 10.10,2017, A PN-ISO 19458:2007 N . i — .99
Tamsporopiobik:  INRST A, Pobierajaey:  Probkobiorea JARS nr: 2208
Numer probki: 782/08/21 Ocena probki:  bez zastrzezen Data rozpoczgeia badan:  03-08-2021 Data zakonczenia badan: 11-08-2021
Lab. Badany parametr jm. | Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik Np. == N
Liczba Escherichia coli Jk/100ml [ AE | PN-EN 150 9308-1:2014-12, PN-EN 0: jik/100mi: Rozp. M7 0
L 1SO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 (Dz.L1.2015.2016}
Liczba Pseudomonas acruginosa Jk/100ml [ AE | PN-EN 1SO 16266:2009 0; jtk/100ml: Rozp.MZ 0
L {Dz.U.2015.2016)
Ogdlna liczba mikroorganizanéw w Jtk/ml AE | PN-EN 150 6222:2004 2 20: jik/ml; Rozp. MZ 0
L 36:2°C (Dz.1).2015.2016})
Metnosé NTU A | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 pkt 5.3 £0.30: NTU: Rozp MZ 042 +/-0,06 N
7 (Dz1.2015.2016)
Chloroform (trichlorometan) mg/l AE | PN-EN ISO 1030]:2002 = 0.030: mg/l: Rozp.MZ 0.0090 +-0,0013
M (Dz.1.2015.2016)
Suma trihalogenometanéw (THM) mg/l AE | PN-EN IS0 10301:2002 0.1 mg/l: Rozp. MZ (Dz.U 0.0090 +-0.0013
v 2017.2294)
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Lab. Badany parametr jm. | Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik Np.** N

Azotany mg/l A PN-EN 1S0O 13395:2001 < 20: mg/l: Rozp.MZ 10,0 +/-1,5
(D=11.2015.2016)
M
Indeks nadmanganianowy (chemiczae | mg/l 02 A PN-EN ISO 8467:2001 < 0,50
M zapotrzebowanie tienu ~ ChZT-Mn) /
utlenialnos¢

Np.** - niepewnosc rozszerzona wyniku przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspblczynniku rozszerzenia k=2, nie uwzglednia niepewnosci pobierania prabek, za wyjatkiem przypadkow gdy zostalo 1o
zaznaczone w uwagach,

Niepewno&¢ wynikéw podaje sie w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikow badar lub zgodnosci z wartosciami granicznymi oraz na zyczenie Klienta.

Wyniki odnosz3 sig wylgcznie do badanych probek.

Sprawozdanie zawiera wyniki badan probek w ilosci: 1 sztibez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calosei.

W ciagu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamacji.

\_aboratorium nie przechowuje prébek po badaniach, chyba ze z Klientem ustalono inaczej.

Migjsce wykonywania badaf: & - tajski. M - Myslowice, PS - Pomiar In-Situ

UWAGA: Oryginaine sprawozdania z badar s3 wydawane w formie elekironicznej z rozszerzeniem *.pdf, podpisane kwalifikowanym podpisem elektranicznym. W zwigzku z tym wszystkie wydruki, o ile
nie 53 potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem, s3 kopiami.

Uwagi:
"N"- przekroczenie wymagan
Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz. Koniec Sprawozdania Oryginal pdf: Zleceniodawea, kopia pdf: Archiwum w/m
Sporzadzono dnia: Autoryzowal wynik: Zatwierdzil:
12-08-2021 Pracownik JARS nr: 2186 Specjalista ds.Srodowiska Podpisano kwalifikowanym podpisem
Pracownik JARS nr: 2228 elektronicznym
Pracownik JARS nr: 2437

QNIRRT

Pracownik JARS nr: 2514 Pracownik JARS nr: 2372
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BATANIA

Lajski. ul. Koscielna 2a. 05-119 Legionawo AB 1085

Sprawozdanie z badan Nr: L/0/07/2021/270/FM/C/6

Zleceniodawea: Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli: 37-450 Stalowa Wola, ul. Hutnicza 15
Zlecenie Nr: L/0/07/2021/270

A - metodyka akredytowana (AB 1093): referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mosna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie),

AE - metodyka akredytowana (AB 1093) z zakresu elastycznego - referencyjna o ile prawao tak stanowi / réwnowazna do referencyinej (wynik mosma wykorzysta¢ do oceny zgodnosci

w obszarze regulowanym prawnie).
AR - metodyka akredytowana (AB 1095) réwnowaina do referencyinej (wymk mozna wykorzystac do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
MON - metodyka akredvtowana w zakresie OB
GMP+ - metodyka objeta zatwierdzeniem zakresie GMP+ B11 (badania pasz)

AP - metodyka akredytowana Podwykenawcy

P - metodyka nicakredytowana Podwykonawcy

Przedmiot badania: Wody na plywalni
Informacje dodatkowe: Wartosci minimalne dla redoks, pomiar elektroda Ag/AgCl 3.5 M KCI:
- niecki basenowe, woda stodka: 750 mV gdy 6,5 <pH <7.3: 770 mV 2dy 73 <pH <76
- niecki dla dzieci do lat 3, woda slodka: 720 mV gdy 6.5 <pH <73, 750 mV edy 73<pH<76
- niecki basenowe, woda slona: 700 mV gdy 6.5 <pH <7.3. 720 mV edy 73<pH<738
Punkt pobrania; Wanna Wirowa Data: 3 sierpnia 2021
Adres pobrania: 37-450 Stalowa Wola, Hutnicza 15
Miejsce pobrania; MOSIR Stalowa Wola
Urzadzenie aerozolujace: Zainstalowane
Godzina pobrania: 09:00:00
Temp. probki pobranej [C]: 342
Pobranie probek wg: A PB-164/P wyd. 4 zdnia 10.10.2017, A PN-ISO 19458:2007 N 5 . .
Trasprepihile  JARSSA Pobierajacy:  Probkobiorea JARS nr- 2208
Numer probki: 786/08/21 Ocena probki:  bez zastrzezen Data rozpoczgeia badan:  03-08-2021 Data zakonczenia badan: 11-08-2021
Lab. Badany parametr j-m. Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik Np.** N
Liczba Escherichia coli JIK/100ml | AE | PN-EN ISO 9308-1:2014-12, PN-EN 0: jtk/100ml: Rozp . MZ 0
L 18O 9308-1:2014-12 A1:2017-04 (Dz11.2015.2016)
Liczba Pscudomonas aeruginosa J/100ml | AE | PN-EN I1SO 16266:2009 0; jtk/T00mL: Rozp MZ 0
L (DzU1.2015.2016)
Ogodlna liczba mikroorganizmow w Jtk/ml AE | PN-EN IS0 6222:2004 = 100 jik/ml: Rozp.MZ ]
L 36£2°C (Dz.11.2015.2016)
Metwosé NTU A PN-EN 1SO 7027-1:2016-09 pht 5.3 £0.50; NTU: Rozp.MZ 0,16 +/-0,02
M (Dz.11.2015.2016)
Chloroform (trichlorometan) mg/l AE | PN-EN ISO 10301:2002 = 0.030; mg/l: Rozp.MZ 0.0037 =/~0,0005
M (Dz.1i.2015.2016)
Suma trihalogenometanéw (THM) mg/l AE | PN-EN ISO 10301:2002 Z0.1: mg/l; Rozp. MZ (Dz.U 0,0037 +-0,0005
M 2017.2294)
|

LI0/07/2021/270IFMICTS Strona 1 22_|




Lab. Badany parametr ‘ j-m. \ Akr. | Metodyka badania wg Wymagania Wynik Np.*# N
Azotany mg/l A | PN-ENISO 13395:2001 < 20; mg/l; Rozp MZ 1.8 +-0.3
(Dz.11.2015.2016)
M
Indeks nadmanganianowy (chemiczne mg/1 02 A | PN-EN ISO 8467:2001 <4.0; mg/l 02: Rozp.MZ <0,50
M zapoh"zcbowanic tlenu - ChZT-Nn) / (Dz.1.2015.20 16)

utlenialnose

Np.*™* - niepewnos¢ rozszerzona Wwyniku przy poziomie ufnasci ok. 95% i wspolezynniku rozszerzenia k=2, nie uwzglednia niepewnosci pobierania prébek, 22 wyjatkiem przypadkow gdy zostato to
zaznaczone w uwagach.

Nigpewnosé wynikéw podaje sie w sytuacii, gdy mato znaczenie dla (miarodajnosci wynikéw padan lub zgodnosci Z wariosciami g{aﬁicznymi oraz na zyczenie Klienta.

Wyniki odnosza sig wylacznie do badanych probek.

Sprawozdanie zawiera wyniki badan probek w flogei 1 szt | bez pisemnej zgedy |aboratorium nie moze by¢ powielane inacze), jak tylko w catosci.

W ciagu 14 dni od etrzymania sprawozdania z padan Klient ma prawo do reklamacji.

Laboratorium nie przechowuje probek po badaniach, chyba ze z Klientem ustalono inaczej.

Miejsce wykonywania badan: & - t.ajski, M - Myslowice, PS - Pomiar In-Situ

UWAGA: Oryginaine sprawozdania z badan sg wydawane w formie elektronicznej z rozszerzeniem *.pdf, podpisane kwalifikowanym podpisem elekiranicznym. W zwigzku z tym wszystkie wydruki, o ile
nie sg potwierdzone za zgodnost z oryainatem, £g kopiami.

Uwagi:
Sprawozdanie sporzadzono w 1egz. Koniec Sprawgzdania Oryginal pdf: Zleceniodawca, kopia pdf: Archiwum wim
Sporzadzono dnia: Autoryzowal wynik: Zatwierdzil:
12-08-2021 Pracownik JARS nr: 2186 Specjalista ds.Srodowiska Podpisano kwalifikowanym podpisem

Pracownik JARS nr: 2228 elektronicznym

S e o o recounicoar o 2372 | NATRRUERRAR AR
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BADANIA

Lajski, ul. Kofcielna 2a, 05-119 Legionowo AB 1095

Sprawozdanie z badan Nr: L/0/07/2021/270/M/C/12

Zleceniodaweca: Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli; 37-450 Stalowa Wola, ul. Hutnicza 15
Zlecenie Nr: L/0/07/2021/270

A - metodyka akredytowana (AB 1095); referencyjna - o ile prawo tak stanowl (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosei w obszarze regulowanym prawnie).

AE - metodyka akredytowana (AB 1095) z zakresu clastycznego - referencyjna o ile prawo tak stanowi / téwnowazna do referencyjnej (wynik moina wykorzystaé do oceny zgodnosci

w obszarze regulowanym prawnic).
AR - metodyka akredytowana (AB 1095) réwnowaina do referencyjnej (wynik mozna wykorzystaé¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie),
MON - metodyka akredytowana w zakresie QiB
GMP+ - metodyka objgta zatwierdzeniem w zakresie GMP+ B11 (badania pasz)

A/P - metodyka akredytowana Podwykonawcy

P - metodyka nieakredytowana Podwykonawey

Przedmiot badania: Wody na plywalni
Informacje dodatkowe: Wartosci minimalne dla redoks, pomiar elektroda Ag/AgCl 3.5 M KCI:
- niceki basenowe, woda stodka: 750 mV gdy 6,5<pH<73; 770 mV gdy 7.3 <pH < 7.6
- niecki dla dzieci do lat 3, woda stodka: 720 mV gdy 6,5<pH <7,3; 750 mV gdy 7.3 <pH < 7.6
- niecki basenowe, woda stona: 700 mV gdy 6.5 <pH < 7,3; 720 mV gdy 7.3 <pH < 7,8
Punkt pobrania: Wanna Wirowa Data: 3 sierpnia 2021
Adres pobrania: 37-450 Stalowa Wola, Hutnicza 15
Miejsce pobrania: MOSIR Stalowa Wola
Urzgdzenie aerozolujace: Zainstalowane
Godzina pobrania: 09:00:00
Temp. prébki pobranej [C]: 34.2
Pobranie probek wg: A PB-164/P wyd. 4 zdnia 10.10.2017, A PN-ISO 19458:2007 - : 2 a §
Transport probek:  JARS S.A. Pobierajacy:  Probkobiorca JARS nr: 2208
Numer probki: 786/08/21 Ocena probki:  bez zastrzezen Data rozpoczecia badan:  03-08-2021 Data zakonczenia badan: 13-08-2021
Lab. Badany parametr jom. | Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik Np.*®* N
Liczba Legionella sp. J&/100ml | AE | PN-EN ISO 11731:2017-08; PN-EN 0; jtk/100ml; Rozp.MZ nie wykryto
L ISO 11731:2017-08/Ap1:2019-12 - (Dz.U.2015.2016)
Matryca A: proe.5 (podtoze A -
BCYE) i proc.7 (podioze C - GVPC)

Np.™ - niepewnos¢ rozszerzona wyniku przy poziomie ufnosci ok. 85% i wspdlczynniku rozszerzenia k=2, nie uwzglednia niepewnosci pobierania probek, za wyjatkism przypadkéw gdy zostalo to
zaznaczone w uwagach.

Niepewnos¢ wynikéw podaje sig w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikow badar lub zgodnosci z wartosciami granicznymi oraz na zyczenie Klienta.

Wyniki odnosz3 sig wylacznie do badanych probek.

Sprawozdanie zawiera wyniki badan prébek wilosci: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w calosci,

W ciagu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawa do reklamacii.

Laboratorium nie przechowuije probek po badaniach, chyba e z Klientem ustalono inaczej.

Miejsce wykonywania badan: t. - tajski, M - Myslowice, PS - Pomiar In-Situ

UWAGA: Oryginalne sprawozdania z badan s wydawane w formie elekironicznej z rozszerzeniem *.pdf, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W zwigzku z tym wszystkie wydruki, o ile
nie sg potwierdzone za zgodnosé = oryginatem, s3 kopiami.

Uwagi:
Matryca A: Procedura 5 (Podfoze A) i Procedura 7 (Podloze C — GVPC).
Granica wykrywalnoei: 1jtk/100ml.

Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz. Koniec Sprawozdania Oryginat pdf: Zleceniodawca, kopia pdf: Archiwum w/m
Sporzadzono dnia: Autoryzowal wynik: Zatwierdzil:
20-08-2021 Pracownik JARS nr: 2186 Specjalista ds.Srodowiska Podpisano kwalifikowanym podpisem

elektronicznym

Pracownik JARS nr: 2372 | [ IINHHONIAMEA RGO O
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LABORATORIA BADAWCZE

F \\"\HI“"".I.«
|AREC ¥ : . 5 HANT
JARS mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ;\_\\:_/_{,’3
Member of £, GBAGRE 10 ey

Lajshi. ul. Kosciclna 2a. 05-119 Legiocnowo

Sprawozdanie z badan Nr: L/0/07/2021/270/F M/C/3

Zleceniodawca: Miejski Osrodek Sportu i Rekreacyi

L/0/07/2021/270

w Stalowej Woli: 37-450 Stalowa Wola, ul. Hutnicza 15
Zlecenie Nr:

A - metodyka akredytowana (AB 1095); referencyjna - o ile prawo tak stanowi {wynik mazna wykorzystaé do oceny zgodnosei w abszarze regulowanym prawnie).

AE - metodyka akredytowana (AB 1095) z zakresu elastycznego - referencyjna o ile prawa tak stanowi / réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci
w obszarze regulowanym prawnie).

AR - metodyka akredytowana (AB 1095) rownowazna do referencyinej (wynik mozna wykorzystaé do oceny
MON - metodyka akredytowana w zakresic OiB
GMP+ - metodyka objeta zatwierdzeniem w zakresic GMP+
AP - metodyka akredytowana Podwykonawey
P - metodyka nicakredytowana Podwykonawcy

zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie),

B11 (badama pasz)

Przedmiot badania: Wody na plywalni

Informacje dodatkowe: Wartosei minimalne dla redoks, pomiar elektroda Ag/AgCl 3.5 M KCI:

- niecki basenowe, woda slodka:
- nieckl dla dzieci do lat 3, woda slodka:
- niecki basenowe, woda slona:

750 mV gdy 6,5 <pH < 7.3: 770 mV gdy 7.3 < pH < 7.6
720 mV gdy 6,5 <pH < 7.3, 750 mV ady 7.3<pH=<76
700 mV ady 6.5 <pH < 7.3, 720 mV ady 73<pH<78

Punkt pobrania:

Woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji -Wanna Wirowa

Data: 3 sierpnia 2021

Adres pobrania-
Miejsce pobrania:

37-450 Swalowa Wola, Hutnicza 15
MOSIR Stalowa Wola

Urzadzenie acrozolujace: Brak
Godzina pobrania 09:22:00
Temp. probki pabranej [C]: 34.8

Pobranie probek wa: A PR-164/P wyd. 4 z dnia 10.10.2017, A PN-ISO 19458:2007

Pobierajacy:  Prdbkobiorca JARS nr: 2208

Transport probek:  JARS S A.
Numer probki: 783/08/21 Ocena probki:  bez zastrzezen Data rozpoczgcia badan:  03-08-2021 Data zakonczenia badan: 11-08-2021
Lab. Badany parametr j-m. | Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik Np.#* N
Liczba Escherichia cali Jk/100ml [ AE | PN-EN SO 9308-1:2014-12, PN-EN 0: jtk/100mI: Rozp.MZ, 0
L 15O 9308-1:2014-12/A1:2017-04 {Dz.U.2015.2016)
Liczba Pseudomonas aeruginosa Jtk/100ml | AE | PN-EN ISO 16266:2000 0: jtk/100ml: Rozp.MZ 0
1 {Dz11.2015.2016)
Ogolna liczba mikroorganizméw w Jtk/ml AE [ PN-EN 180 6222:2004 =20; jikiml; Rozp. MZ 0
1 36x2°C (Dz11.2015.2016)
Metnosé NTU A | PN-EN IS0 7027-1:2016-09 pkt 5.3 | <0.30. NTU: Rozp.MZ 0,20 +/+0,03
M (Dz11.2015.2016)
Chloroform (trichlorometan} mg/l AE | PN-EN ISO 10301-:2002 <0,030: mg/l: Rozp.MZ 0.0046 +/-0,0006
M (Dz.11.20615.2016)
Suma trihalogenometandw (THM) mg/l AE | PN-EN ISO 10301:2002 < 0.1 mg/l; Rozp. MZ (Dz.U 0.0046 ~~0,0006
N 2017.2294)

EWD?IZGZUZTDIFMICIS
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Lab. Badany parametr jom. | Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik Np.%* N

Azotany mgil A | PN-EN 1SO 13395:2001 < 20: mg/l: Rozp.MZ 1.4 +-0,2
(DzU.2015.2016)
M
[ndeks nadmanganianowy (chemiczne mg/l 02 A | PN-EN ISO 8467:2001 < 0,50
M zapoirzebowanie tlenu - ChZT-Mn}/

utlenialnosc

Np.** - niepewno$t rozszerzona wyniku przy poziomie ufnokci ok. 85% | wspdlezynniku rozszerzenia k=2, nie uwzglednia niepewnosci pobierania prabek, za wyjatkiem przypadkéw gdy zostato to
zaznaczone w uwagach,

Niepewnos¢ wynikéw podaje sie w sytuacji, gdy ma to znaczenie dia miarodajnosci wynikéw badan lub zgodnosci z wartosciami granicznymi oraz na zyczenie Kiienta.

Wyniki odnosz3 sie wylgeznie do badanych probek.

Sprawozdanie zawiera wyniki badar prabek w ilosci: 1 szt i bez pisemnej zgody laboraterium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calosci.

W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamacii,

| aboraterium nie przechowuje prébek po badaniach, chyba Ze z Klientem ustalono inaczej.

Miejsce wykanywania badan. & - tajski, M - Myslowice, PS - Pormiar In-Situ

UWAGA: Oryginalne sprawozdania 2 padan sq wydawane w formie elektroniczne] z rozszerzeniem *.pdf, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W zwiazku z tym wszystkie wydruki, o ile
nie sa potwierdzone za zgodnosé z oryginatem, 53 kopiami.

Uwagi:
Sprawozdanie sporzadzono W 1eqz. Koniec Sprawozdania Oryginal pdf: Zleceniodawca, Kkopia pdf: Archiwum wim
Sporzadzono dnia: Autoryzowal wynik: Zatwierdzil:
12-08-2021 Pracownik JARS nr: 2186 Specjalista ds.Srodowiska Podpisano kwalifikowanym podpisem

Pracownik JARS nr: 2228 elektronicznym

P ik JARS nr: 2437
Pracownik JARS - 2514 pracowrik Jars 2372 | [HIUMHURINEERTRREVA IOV
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~\ LABORATORIA BADAWCZE . PCA
JARS e

o mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka :\_\____//’3: ™
v I
Member of £.GBAGRGUP Yot

BADANIA

Lajski, ul. Koscielna 2a, 05-119 Legionowo

AB 1085

Sprawozdanie z badan Nr: 1./0/07/2021/270/M/C/10

Zleceniodawea: Migjski Oérodek Sportu i Rekreacii w Stalowej Woli; 37-450 Stalowa Wola, ul. Hutnicza 15
Zlecenie Nr: LA/07/2021/270

A - metodyka akredytowana (AB 1095); referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnodci w obszarze regulowanym prawnie),

AE - metodyka akredytowana (AB 1095) z zakresu clastycznego - referencyjna o ile prawo tak stanowi / rownowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnoscl
w obszarze regulowanym prawnie),

AR - metodyka akredytowana {AB 1095) réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzystac do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).
MON - metodyka akredytowana w zakresie QiB
GMP+ - metodyka objeta zatwierdzeniem w zakresie GMP+ B11 (badania pasz)
A/P - metodyka akredytowana Podwykonawey
P - metodyka nieakredytowana Podwykonawey

Przedmiot badania: Wody na pltywalni
Informacje dodatkowe: Wartoéei minimalne dla redoks, pomiar elektrodg Ag/AgCl 3,5 M KCI:
- niecki basenowe, woda stodka: 750mV gdy 6.5 <pH <7.3; 770 mV gdy 7.3 < pH=76
- niecki dla dzieci do lat 3, woda stodka: 720 mV gdy 6,5 <pH < 7.3; 750 mV gdy73<pH<76
- niecki basenowe, woda slona: 700 mV gdy 6,5 <pH <7,3; 720 mV gdy 7.3 < pH<7.8
Punkt pobrania: Woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji -Wanna Wirowa Data: 3 sierpnia 2021
Adres pobrania: 37-450 Stalowa Wola, Hutnicza 15
Miejsce pobrania: MOSIR Stalowa Wola
Urzgdzenie aerozolujgce: Brak
Godzina pobrania: 09:22:00
Temp. probki pobranej [°C]: 34.8
::;::;;;pgfgg:k:vg: ?A[;{].;-ISE:IP wyd. 4 z dnia 10.10,2017, A PN-ISO 19458:2007 Pobierajacy:  Probkobiorca JARS nr: 2208
Numer prébki: 783/08/21 Ocena prébki:  bez zastrzezen Data rozpoczeceia badan:  03-08-2021 Data zakonczenia badan: 13-08-2021
Lab. Badany parametr jom. | Akr, Metodyka badania wg Wymagania Wynik Np.** N
Liczba Legionella sp. JK/100ml | AE | PN-EN ISO 11731:2017-08; PN-EN 0; jtk/100ml; Rozp.MZ nie wykryto
£ ISO 11731:2017-08/Ap1:2019-12 - (Dz.U.2015.2016)
Matryca A: proc.5 (podtoze A -
BCYE) i proc.7 (padtoze C - GVPC)

Np.™ - niepewnosc rozszerzana wyniku przy poziomie ufnosci ok, 95% i wspdlczynniku rozszerzenia k=2, nie uwzglednia niepewnosci pobierania probek, za wyjatkiem przypadkéw gdy zostalo to
Zaznaczone w uwagach.

Nigpewnos¢ wynikow podaje sie w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikéw badan lub zgodnosci z wartosciami granicznymi oraz na zyczenie Klienta,

Wyniki odnosza sig wytacznie do badanych prabek.

Sprawozdanie zawiera wyniki badan probek w ilodci: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calosci.

W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badar Klient ma prawo do reklamacji.

Laboratorium nie przechowuje prébek po badaniach, chyba ze z Klientem ustalono inaczej.

Misjsce wykonywania badar: £ - Lajski, M - Mystowice, PS - Pomiar In-Situ

UWAGA: Oryginalne sprawozdania z badan sg wydawane w formie elekironicznej z rozszerzeniem . pdf, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W zwigzku z tym wszystkie wydruki, o ile
nie sg polwierdzone za zgadnosé z oryginatem, s3 kopiami.

Uwagi:
Matryca A: Procedura 5 (Podfoze A) i Procedura 7 (Podioze C — GVPQ).
Granica wykrywalnosei: 1jtk/100ml.
Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz. Koniec Sprawozdania Oryginat pdf: Zleceniodawca, kopia pdf: Archiwum wim
Sporzadzono dnia: Autoryzowal wynik: Zatwierdzil:
20-08-2021 Pracownik JARS nr: 2186 Specjalista ds.Srodowiska Podpisano kwalifikowanym podpisem

elektronicznym

Pracownik JARS nr: 2372

AR
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. LABORATORIA BADAWCZE W, PCA
JARS mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ‘-\\\\\:j//j/’ i
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Member of £.GBAGROUP f,,///;::\\ 3 n%:
el S
Lajski, ul. Koseielna 2a, 05-119 Legionowo AB 1085
Sprawozdanie z badan Nr: L/0/07/2021/270/M/C/11
Zleceniodawea: Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli; 37-450 Stalowa Wola, ul. Hutnicza 15
Zlecenie Nr: L/0/07/2021/270

A - metodyka akredytowana (AB 1095); referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik moina wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).

AE - metodyka akredytowana (AB 10953) z zakresu elastycznego - referencyjna o ile prawo tak stanowi / rownowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci

w obszarze regulowanym prawnie).
AR - metodyka akredytowana (AB 1095) réwnowazna do referencyingj (wynik moima wykorzystaé do oceny zgodnodci w obszarze regulowanym prawnie).
MON - metodyka akredytowana w zakresic OiB
GMP+ - metodyka objeta zatwierdzeniem w zakresie GMP+ B11 (badania pasz)

A/P - metodyka akredytowana Podwykonawcy

P - metodyka nieakredytowana Podwykonawcy

Przedmiot badania: ‘Wody na plywalni
Informacje dodatkowe: Warto$ci minimalne dla redoks, pomiar elektrods Ag/AaCl 3,5 M KCl:
- niecki basenowe, woda stodka: 750 mV gdy 6,5 <pH <7,3; 770 mV gdy 7,3 < pH=<7,6

- niecki dla dzieci do lat 3, woda slodka: 720mV gdy 6,5<pH<73; 750 mV gdy 7.3 <pH< 7.6

- niecki basenowe, woda stona: 700 mV gdy 6,5 < pH <7,3; 720 mV gdy 7.3 <pH< 7.8

Punkt pobrania: Basen Maly Data: 3 sierpnia 2021
Adres pobrania: 37-450 Stalowa Wola, Hutnicza 15

Miejsce pobrania: MOSIR Stalowa Wola

Urzadzenie aerozolujace: Zainstalowane

Godzina pobrania: 08:55:00

Temp. probki pobranej [°C]: 30.3

Pobranie probek wg: A PB-164/P wyd. 4 z dnia 10.10.2017, A PN-ISO 19458:2007

Transport probek: ~ JARS S.A. Pobierajgcy:  Probkobiorca JARS nr: 2208

Numer probki: 785/08/21 Ocena probki:  bez zastrzezen Data rozpoczgeia badan:  03-08-2021 Data zakonczenia badan: 13-08-2021
Lab. Badany parametr jom. | Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik Np.** N
Liczba Legionella sp. Jk/100ml | AE | PN-EN ISO 11731:2017-08; PN-EN | 0: jtk/100ml; Rozp.MZ nie wykryto
E 1SO 11731:2017-08/Ap1:2019-12 - (Dz.U.2015.2016)

Matryca A: proc.5 (podioze A -
BCYE) i proc.7 (podioze C - GVEC)

Np.** - niepewnos¢ rozszerzona wyniku przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspblczynniku rozszerzenia k=2, nie uwzglednia niepewnosci pobierania prébek, za wyjatkiem przypadkéw gdy zostato to
zaznaczone w uwagach.

Nigpewnos¢ wynikow podaje sig w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikéw badan lub zgednosci z warto$ciami granicznymi oraz na zyczenie Klienta.

Wyniki odnosza sie wytacznie do badanych prébek.

Sprawozdanie zawiera wyniki badan prabek w iloci: 1 szt bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byc powielane inaczej, jak tylko w catosci.

W ciagu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamacji.

Laboratorium nie przechowuje prabek po badaniach, chyba ze z Klientem ustalono inaczej.

Miejsce wykonywania badan: t. - tajski, M - Myslowice, PS - Pomiar In-Situ

UWAGA: Oryginalne sprawozdania z badan sa wydawane w formie elektronicznej z rozszerzeniem *.pdf, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W zwigzku z tym wszystkie wydruki, o ile
nie sg potwierdzone za zgodnoscé z aryginatem, sg kopiami.

Uwagi:
Matryca A: Procedura 5 (Podloze A) i Procedura 7 (Podloze C — GVPQC).
Granica wykrywalnodei: 1jtk/100ml.
Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz. Koniec Sp rawozdania Oryginat pdf: Zleceniodawca, kopia pdf: Archiwum wim
Sporzadzono dnia: Autoryzowal wynik: Zatwierdzil:
20-08-2021 Pracownik JARS nr: 2186 Specjalista ds.Srodowiska Podpisano kwalifikowanym podpisem

elektronicznym

Pracownik JARS nr: 2572 || INIINHINFINHRINIRNIIN
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LABORATORIA BADAWCZE

mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

Member of £, GBAGROU

Lajshi. ul. Koscielna 2a, 05-119 Legionowo

PCA

Ptusct Cenvaus
ARBEDTIAGS)

AB 1005

Sprawozdanie z badan Nr: L/0/07/2021/270/FM/C/5

Zleceniodawea:

Zlecenie Nr: L/0/T7/2021/270

Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli: 37-450 Stalowa Wola, ul. Hutnicza 158

A - metodyka akredytowana (AB 1095): referencyina - o ile prawo tak stanowi (wynik mosna wykorzystac do oceny
AE - metodyka akredvtowana (AB 1095) z zakresu elastycenego - referencyjna o ile prawo tak stanowi / rownowazna

w abszarze regulowanym prawnie).

zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie),
do referencyjnej (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci

AR - metodyka akredyiowana (AB 1095) réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzystac do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie),

MON - metodyka akredytowana w zakresie OiB
GMP~+ - metodyka objeta zatwierdzeniem w zakresie GMP+ BT1 (badania pasz)
AP - metodyka akredytowana Podwykonawey
P - metodyka nieakredytowana Podwykonawcy

Przedmiot badania: Wody na plywalni

Informacje dodatkowe:

- niecki basenowe, woda stodka:

- niecki dia dzieci do lat 3, wada slodka:
- niecki basenowe. woda stona:

Wartosci minimalne dla redoks. pomiar elektroda Ag/AgCl 3.5 M KCl:
750 mV gdy 6.5 < pH < 7.3, 770 mV edy 73<pH<76
720 mV gdy 6,5 <pH <7.3. 750 mV gdy 73<pH <76
700 mV gdy 6,5 <pH < 7.3, 720 mV edy 7.3<pH<738

Punkt pobrania; Basen Maly

Data: 3 sierpnia 2021

Adres pobrama: 37-450 Stalowa Wola. Hutnicza 15

MOSIR Stalowa Wola
Zainstalowane

Miejsce pobrania:
Urzadzenie aerozolujace:
Godzina pobrania. 08:55:00
Temp. probki pobranej [+CJ; 30.3

Pobranie probek wg: A PB-164/p wyd. 4 zdnia 10.10.2017, A PN-ISO 19458:2007

Pobierajgcy: yble al S
Transport probek; | JARS S.A. odierajgey:  Probkobiorca JARS nr- 2208
Numer probki: 785/08/21 Ocena probki:  bez zastrzezen Data rozpoczgeia badan:  03-08-2021 Data zakonczenia badai: 11-08-2021
Lab. Badany parametr j-m. Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik Np.#* N
Liczba Escherichia coli Jk/100ml [ AE | PN-EN 1SO 9308-1:20]4- 12, PN-EN | 0; jtk/100mL: Rozp.MZ 0
L 150 9308-1:2014-12/A1:2017-04 {Dz.U.2015.2016)
Liczba Pseudomonas aeruginosa Jtk/100ml | AE | PN-EN ISO 16266:2009 O Jtk/100ml: Rozp MZ [
i (Dz.11.2015.2016)
Ogolna liczba mikroorpanizmow w Jtk/ml AE | PN-EN ISO 6222:2004 2 100: jik/ml; Rozp.MZ 0
L 36+2°C [DZ.U.ZUlS,Zﬂlﬁ)
Liczba gronkowcaw keagulazo- JR100ml | AE | Wytyezne PZH ZHK:2007 0: jtk/100ml: Rozp MZ 0
L dodamich (Dz.U1.2015.2016)
Metnos¢ NTU A PN-EN ISO 7027-1:2016-09 pkt 53 [2050; NTU: Rozp.MZ 0,39 =r<0,06
M (Dz11.2015.2016)
Indeks nadmanganianowy (chemiczne mg/l 02 A | PN-EN ISO 8467:2001 <4.0: mg/l O2: Rozp.MZ < 0.50
M zapotrzebowanie tlenu - ChZT-Mn) / (Dz.U.2015.2016)
utlemalnosé
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Lab. Badany parametr jom. Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wiynik Np.** N
Chloroform (trichlorometan) mg/l AE | PN-EN 1SO 10301:2002 <0.030; my/l; Rozp.MZ 0.0082 +/-0,0011
(Dz.11.2015.2016)

M
Suma trihalogenometanéw (THM) mg/l AE | PN-EN IS0 10381:2002 <0,1; mg/l; Rozp. MZ (Dz.U. 0,0092 +/-0,0013

M 2017.2294)
Azotany myg/l A | PN-EN 1SO 13395:2001 <20, mg/l; Rozp.MZ 12 +1-2

M (Dz.U.2015.2016)

Np.** - niepewnos¢ rozszerzona wyniku przy poziomie ufnosci ok. 85% i wspéiczynniku rozszerzenia k=2, nie uwzglednia niepewnosci pobierania probek, za wyjalkiem przypadkaw gdy zostalo o
zaznaczane w uwagach.

Niepewno$¢ wynikow podaje sig W sytuaji, gdy ma to znaczenie dia miarodajnosci wynikéw badan lub zgodnosci z wartosciami granicznymi araz na zyczenie Klienta.

Wyniki odnosza sie wylgeznie do badanych prabek.

Sprawozdanie zawiera wyniki badar probek w iloci: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calosci.

W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamacji.

Laboratorium nie przechowuje prébek pa badaniach. chyba ze z Klientem ustalono inaczej.

Miejsce wykonywania badar: £ - ajski, M - Mystowice, PS - Pomiar In-Situ

UWAGA: Oryginalne sprawozdania z badar s3 wydawane w formie elekironicznej z rozszerzeniem *.pdf, podpisane kwalifikowanym podpisem elektranicznym. W zwigzku z tym wszystkie wydruki, o ile
nie sq potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem, 53 kopiami.

Uwagi:
Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz. Koniec Sprawozdania Oryginat pdf: Zleceniodawca, kopia pdf: Archiwum w/m
Sporzadzono dnia: Autoryzowal wynik: Zatwierdzil:
12-08-2021 Pracownik JARS nr: 2186 Specjalista ds.Srodowiska Podpisano kwalifikowanym podpisem

Pracownik JARS nr: 2228 elektronicznym

P ik JARS nr: 2437
Pracownik JARS nr: 2514 pracownik sars nr-2572 | [HINHRAIRNORERRECRN MR RI

L/0/07/2021/270/FMICIS Strona2z2
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BADANIA

Lajski, ul. Koscielna 2a, 05-119 Legionowo AB 1095

Sprawozdanie z badan Nr: L/0/07/2021/270/M/C/8

Zleceniodawea: Miejski Oérodek Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli; 37-450 Stalowa Wola, ul. Hutnicza 15
Zlecenie Nr: L/0/07/2021/270

A - melodyka akredytowana (AB 1095); referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik moina wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).

AE - metodyka akredytowana (AB 1095) z zakresu elastycznego - referencyjna o ile prawo 2k stanowi / réwnowazna do referencyjnej (wynik moina wykorzystaé do oceny zgodnosci

w obszarze regulowanym prawnie),
AR - metodyka akredytowana (AB 1095) réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnoscei w obszarze regulowanym prawnie).
MON - metodyka akredytowana w zakresie OiB
GMP+ - metodyka objeta zatwierdzeniem w zakresie GMP+ B11 (badania pasz)

A/P - metodyka akredytowana Podwykonawey

P - metodyka nieakredytowana Podwykonawey

Przedmiot badania: Wody na plywalni
Informacje dodatkowe: Warto$ci minimalne dla redoks, pomiar elektroda Ag/AgCl 3.5 MKCI:
- niecki bascnowe, woda stodka: 750 mV gdy 6,5<pH <7.3; 770 mV gdy 7.3 < pH<7,6
- niecki dla dzieci do lat 3, woda slodka: 720 mV gdy 6,5 <pH <7.3; 750 mV gdy 7.3 <pH < 7.6
- niecki basenowe, woda slena: 700 mV gdy 6,5 < pH<7,3; 720 mV gdy 7.3 <pH < 7.8
Punkt pobrania: Woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji -Basen Maly Data: 3 sierpnia 2021
Adres pobrania: 37-450 Stalowa Wola, Hutnicza 15
Miejsce pobrania: MOSIR Stalowa Wola
Urzadzenie aerozolujace: Brak
Godzina pobrania: 09:15:00
Temp. probki pobranej [*C]: 31.1
Pobranic probek wg: A PB-164/P wyd. 4 z dnia 10.10.2017, A PN-ISO 19458:2007 I . . ]
Transport probek:  JARS S.A. Pobierajacy:  Probkobiorca JARS nr: 2208
Numer prébki: 781/08/21 Ocena probki:  bez zastrzezef Data rozpoczgeia badan:  03-08-2021 Data zakonczenia badan: 13-08-2021
Lab. Badany parametr jom. | Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik Np.** N
Liczba Legionella sp. Jk/100ml | AE | PN-EN ISO 11731:2017-08; PN-EN 0 jtk/100ml; Rozp.MZ nie wykryto
i 18O 11731:2017-08/Ap1:2019-12 - (Dz.U.2015.2016)

Matryca A: proc.5 (podloze A -
BCYE) i proc.7 (podioze C - GVPC)

Np.™ - niepewnos¢ rozszerzona wyniku przy poziomie ufnoci ok. 95% i wspotczynniku rozszerzenia k=2, nie uwzglednia niepewnosci pobierania prébek, za wyjatkiem przypadkéw gdy zostato to
zaznaczone w uwagach.

Niepewnos¢ wynikow podaje sie w sytuacii, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikéw badan lub zgodnogei z wartosciami granicznymi oraz na zyczenie Klienta.

Wyniki odnoszg sie wylacznie do badanych probek.

Sprawozdanie zawiera wyniki badari prabek w ilogci: 1 szt | bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calosci.

W ciagu 14 dni od ofrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamagji.

Laboratorium nie przechowuje prébek po badaniach, chyba ze z Klientem ustalono inaczej.

Miejsce wykonywania badan: £ - tajski, M - Myslowice, PS - Pomiar In-Situ

UWAGA: Oryginalne sprawozdania z badar sq wydawane w formie elektronicznej z rozszerzeniem *.pdf, podpisane kwalfikowanym podpisem elektronicznym. W zwigzku z tym wszystkie wydruki, a ile
nie sg potwierdzone za zgodno$é z oryginatem, 53 kopiami.

Uwagi:
Matryca A: Procedura 5 (Podtoze A) i Procedura 7 (Podloze C — GVPC).
Granica wykrywalnosci: 1jtk/100ml.
Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz. Koniec Sprawozda nia Oryginat pdf: Zleceniodawca, kopia pdf: Archiwum wim
Sporzadzono dnia: Autoryzowal wynik: Zatwierdzil:
20-08-2021 Pracownik JARS nr: 2186 Specjalista ds.Srodowiska Podpisano kwalifikowanym podpisem

elektronicznym
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LABORATORIA BADAWCZE PCA

mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka SN =
Member of £, GBAGRGLP | r
L Mluanas
Lajski. ul. Koscielna 2a, 05-119 Legionowo AB 1095

Sprawozdanie z badan Nr: L/0/07/2021/270/F M/C/1

Zleceniodawcea: Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli: 37-450 Stalowa Wola, ul, Hutnicza 15
Zlecenie Nr: L/0/07/2021/270

A - metodyka akredytowana (AB 1095): referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosei w obszarze regulowanym prawnie),
AE - metodyka akredytowana {AB 1195) 2 zakresu elastycznego - referencyjna o ile prawo tak stanowi / rownowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci
w obszarze regulowanym prawnie),
AR - metodyka akredytowana (AB 1095) réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykarzysiaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).
MON - metodyka akredytowana w zakresie OiB
GMP+ - merodyka objeta zatwierdzeniem w zakresic GMP+ B11 (hadania pasz)
AP - metodyka akredytowana Podwykonawey

P - metodyka nicakredytowana Podwykonawcey

Przedmiot badania: Wody na plywalni
Informacje dodatkowe: Wartosci minimalne dla redoks. pomiar elektroda Ag/AgCl 3.5 M KCI:
- niecki basenowe, woda stodka: 750 mV gdy 6.5<pH <73 770 mV edy 73<pH<76
- niecki dla dzieci do lat 3, woda slodka: 720 mV gdy 6,5 <pH <73 750 mV gdy 73<pH<76
- niecki basenowe. woda stona. 700 mV gdy 6.5 < pH <7.3; 720 mV gdy 73<pH<78
Punkt pobrania: Woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji -Basen Maly Data: 3 sierpnia 2021
Adres pobrania 37-450 Stalowa Wola. Hutnicza 15
Migjsce pobrania: MOSIR Stalowa Wola
Urzadzenie aerozolujace: Brak
Godzina pobrania. 09:15:00
Temp. probki pobranej [C]: 31.1
Pobrame probek wg: A PB-164/P wyd. 4 zdnia 10.10.2017. A PN-ISO 19458:2007 S L §
Toaspott O JARE Sk Pobierajgey:  Probkobiorca JARS nr- 2208
Numer probki; 781/08/21 Ocena probki:  bez zastrzezen Data rozpoczecia badan:  03-08-2021 Data zakonczenia badan: 11-08-2021
Lab. Badany parametr jm. | Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik Np.#* N
Liczba Escherichia coli JK/100ml [ AE | PN-EN IS0 9308-1 2201412 PN-EN | 0; jik/100ml: Rozp.MZ 0
L 1SO 9308-1:20 14-12/A1:2017-04 (Dz11.2015.2016)
Liczba Pseudomonas acruginasa J100ml | AE | PN-EN 1SO 16266:2000 02 jik/100ml: Rozp.MZ 0
L (Dz11.2015.2016)
Ogolna liczba mikroorganizmoéw w Jtk/ml AE | PN-EN IS0 6222:2004 220, jik/ml; Rozp.M7Z 0
L 622°C (D2.11.2015.2016)
Metnosé NTU A | PN-EN IS0 7027-1:2016-09 pkt3.3  |<030: NTU: Rozp MZ 027 +/-0,04
M (Dz.11.2015.2016)
Chlorotorm (trichlorometan) mg] AE | PN-EN ISO 10301:2002 =0,030; mg/: Rozp. N7 0,0080 +-0,0011
M (Dz.U.2015.2016)
Suma trihalogenometandw (THM) mg/l AE | PN-EN 1SO 10301:2002 = 0.1 mg/l: Rozp MZ (Dz.U. 0.0080 +/-0,0011
M 2017.2299)

l L/0/0712021/270/FMICH Strona1z2




Lab. Badany parametr jm. | Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik Np.** N

Azotany mg/l A | PN=EN 1SO 13395:2001 < 20: mg/l: Rozp.MZ 12 +-2

M {Dz.11.2015.2016)

Indeks nadmanganianowy (chemiczne | mg/l 02 A | PN-EN 1SO 8467:2001 < 0,50
M zapotrzebowanie tlenu - ChZT-Mn) /
utlenialnodé

Np.** - niepewno$c rozszerzona wyniku przy poziomie ufnosci ok. 85% i wspdiczynniku rozszerzenia k=2, nie uwzglednia niepewnoéci pobierania probek, za wyjatkiem przypadkow gdy zostato to
zaznaczone w uwagach.

Niepewno$¢ wynikow podaje sie w sytuacj, gdy ma to znaczenie dia miarodajnosci wynikéw badan lub zgodnosci z wartosciami granicznymi oraz na zyczenie Klienta.

wyniki odnosza sig wylgcznie do badanych prébek.

Sprawozdanie zawiera wyniki bada probek w ilogci: 1 szt | bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byC powielane inaczej, jak tylko w catosci.

W ciagu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamaciji.

Laboratorium nie przechowuje probek po badaniach, chyba ze z Klientem ustalono inaczej.

Migjsce wykonywania badar: £ - £ajski, M - Mystowice, PS - Pomiar In-Situ

UWAGA: Oryginalne sprawozdania z badar s wydawane w formie elektroniczne] z rozszerzeniem *.pdf, padpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W zwigzku z tym wszystkie wydruki, o ile
nie s potwierdzone za zgodnosc z aryginatem, s3 kopiami.

Uwagi:
Sprawozdanie sporzadzono w1 egz. Koniec Sprawozdania Oryginal pdf: Zleceniodawca, kopia pdf: Archiwum wim
Sporzadzono dnia: Autoryzowal wynik: Zatwierdzil:
12-08-2021 Pracownik JARS nr: 2186 Specjalista ds.Srodowiska Podpisano kwalifikowanym podpisem
Pracownik JARS nr: 2228 alektronicznym

P ik JARS nr: 2437
Pracownik JARS fr: 2514 pracownik Jars nr: 2372 | [ININNRIRMINHERTAMIHNMBIR G A

' LIQIOTI2021/2TOIFMICH Strona2z2




JARS
\_’.
Member of £, GBAGROUE
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LABORATORIA BADAWCZE

mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

PCA

PoLSKIE GENTRUM
ARREQYTAL )

>

BADANIA

AB 1095

Sprawozdanie z badan Nr: L/0/07/2021/273/M/1

Zleceniodawea:

Zlccenie Nr:

Migjski Osrodek Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli: 37-450 Stalowa Wola. ul, Hutnicza 15
L/0/07/2021/273

A - metodyka akredytowana (AB 1095); referencyjna - o ile prawo tak stanowi
AE - metodyka akredytowana (AB 1095) z zakresy elastycznego - referencyjna o

W obszarze regulowanym prawnie).

AR - metodyka akredytowana (AB 1095) réwnowazna do referenc

MON - metodyka akredytowana w zakresie OiB

GMP+ - metodyka objeta zatwierdzeniem w zakresie GMP+ B11 (badania pasz)

A/P - metodyka akredytowana Podwykonawey

P - metodyka nieakredytowana Podwykonawcy

(wynik mozna wykorzystac do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).

ile prawo tak stanowi / réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosei

vinej (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosei w obszarze regulowanym prawnie).

Przedmiot badania:

Wody na pltywalni

Informacje dodatkowe:

- niecki basenowe, woda stodka:

- niecki dla dzieci do lat 3, woda stodka:
- niecki basenowe, woda stona:

Wartodei minimalne dla redoks, pomiar elektroda Ag/AgCl3.5 M KCI:
750 mV gdy 6,5 <pH <7.3; 770 mV gdy 73 <pH <76
720 mV gdy 6,5 < pH <7,3; 750 mV gdy 7,3 <pH<76
700 mV gdy 6,5 <pH < 7,3: 720 mV gdy 7.3 < pH < 7.8

Punkt pobrania:

Basen Maly

Data: 10 sierpnia 2021

Adres pobrania:

Miejsce pobrania;
Urzadzenie acrozolujace:
Godzina pobrania;

Temp. prébki pobrangj [°C]:

37-450 Stalowa Wola, Hutnicza 15
MOSIR Stalowa Wola
Zainstalowane

07:59:00
304

Pobranie probek wg: A PN-ISO 19458:2007

——— T Pobierajacy:  Probkobiorea JARS nr: 2208
Numer probki: 7228/08/21 Ocena probki:  bez zastrzezen Data rozpoczecia badan:  10-08-2021 Data zakoriczenia badan: 14-08-2021
Lab. Badany parametr jm. | Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik Np.** N
Liczba Escherichia coli Ji/100ml | AE [ PN-EN ISO 9308-1:2014-12, PN-EN 0; jtk/100ml; Rozp.MZ 0
3 1SO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 (Dz.U.2015.2016)
Liczba Pseudomonas aeruginosa Jk/100ml | AE | PN-EN ISO 16266:2009 0; jtk/100ml; Rozp.MZ 0
1 (Dz.U.2015.2016)

Np.*™" - niepewnos¢ rozszerzona wyniku przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspolczynniku rozszerzenia k=

Zaznaczone w uwagach,

Niepewno$e wynikéw podaje sie w sytuacji, gdy ma to znaczen

Wyniki odnoszg sie wytacznie do badanych probek.

Sprawozdanie zawiera wyniki badari prébek w ilosci: 1 szt i bez pisemne] zgody laboratorium nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w catosci,
W ciagu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badari Klient ma prawo do reklamacji.

Laboratorium nie przechowu lje probek po

badaniach, chyba ze z Klientern ustalono inaczej.

Miejsce wykonywania badan: £ - Lajski, M - Myslowice, PS - Pomiar In-Situ

UWAGA: Oryginalne sprawozdania z badan $3 wydawane w fo

nie sg potwierdzone za zgodnos¢ z oryginalem, sg kopiami.

2, nie uwzglednia niepewnosci pobierania probek, za wyjatkiem przypadkow gdy zostato to

ie dla miarodajnosci wynikéw badari lub zgodnosci z wartosciami granicznymi oraz na zyczenie Klienta,

rmie elektronicznej z rozszerzeniem *.pdf, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W zwigzku z tym wszystkie wydruki, ¢ ile

Uwagi:
“N”- przekroczenie wymagan
LI0/07/2021/273/M1 Strona 1z 2




Koniec Sprawozdania Oryginat pdf: Zleceniodawca, kopia pdf: Archiwum wim

Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz.
Sporzadzono dnia: Autoryzowal wynik: Zatwierdzil:
16-08-2021 Pracownik JARS nr: 2186 Specjalista ds.Srodowiska Podpisano kwalifikowanym podpisem
elektronicznym
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=
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Lajski, ul. Koécielna 2a, 05-119 Legionowo AB 1095

Sprawozdanie z badan Nr: L/0/07/2021/274/FM/2

Zleceniodawcea: Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli; 37-450 Stalowa Wola, ul. Hutnicza 15
Zlecenie Nr: L/0/07/2021/274

A - metodyka akredytowzana (AB 1095); referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik moina wykerzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).

AE - metodyka akredylowana (AB 1095) z zakresu elastycznego - referencyjna o ile prawo tak stanowi / réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci

w obszarze regulowanym prawnic).
AR - metodyka akredytowana (AB 1095) réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnodei w obszarze regulowanym prawnie),
MON - metodyka akredytowana w zakresie OiB
GMP+ - metodyka objeta zatwierdzeniem w zakresie GMP+ B11 (badania pasz)

A/P - metodyka akredytowana Podwykonawcey

P - metodyka nieakredytowana Podwykonawcy

Przedmiot badania: Wody na plywalni
Informacje dodatkowe: Wartosei minimalne dla redoks, pomiar elektroda Ag/AgCl 3.5 M KCI:
- niecki basenowe, woda stodka: 750 mV gdy 6,5 <pH < 7,3; 770 mV gdy 73 <pH <76
- niecki dla dzieci do lat 3, woda stodka: T20mV gdy 6,5<pH<73; 750 mV gdy 7,3 <pH < 7,6
- niecki basenowe, woda stona: 700 mV gdy 6,5 <pH<7,3: 720 mV gdy 7.3 < pH<78
Punkt pobrania: Wanna Wirowa Data: 17 sierpnia 2021
Adres pobrania: 37-450 Stalowa Wola, Hutnicza 15
Miejsce pobrania: MOSIR Stalowa Wola
Urzgdzenie aerozolujgce: Zainstalowane
Godzina pobrania: 10:15:00
Temp. probki pobranej [*C]: 34.0
Pobranie probek wg: A PB-164/P wyd. 4 z dnia 10.10.2017, A PN-ISO 19458:2007 g B ; ; .
Transport probek:  JARS S.A. Pobierajycy:  Prébkobiorca JARS nr: 2208
Numer prébki: 13891/08/21 Ocena probki: — bez zastrzezen Data rozpoczgcia badan:  17-08-2021 Data zakonczenia badan: 21-08-2021
Lab. Badany parametr jom. | Akr. Metodyka badania wg ‘Wymagania Wynik Np.** N
Liczba Escherichia cali Jtk/100ml [ AE | PN-EN SO 9308-1:2014-12, PN-EN 0: jtk/100ml; Rozp.MZ 0
3 IS0 9308-1:2014-12/A1:2017-04 (Dz.U.2015.2016)
Liczba Pseudomonas aeruginosa Jik/100ml | AE | PN-EN ISO 16266:2009 0; jtk/100ml; Rozp.MZ 0
£ (Dz.U.2015.2016)
Indeks nadmanganianowy (chemiczne | mg/l 02 A | PN-EN ISO 8467:2001 <4,0; mg/l 02; Rozp.MZ 0.85 +-0,13
M zapotrzebowanie tlenu - ChZT-Mn) / (Dz.U.2015.2016)
utlenialnosé

Np.** - nigpewnosé rozszerzona wyniku przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspbiczynniku rozszerzenia k=2, nie uwzglednia niepewnosci pobierania prébek, za wyjatkiem przypadkéw gdy zostalo to
zaznaczone w uwagach.

Niepewnost wynikéw podaje sie w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikéw badan lub zgodnosci z wartosciami granicznymi oraz na zyczenie Klienta.

Wyniki odnoszg sig wylgcznie do badanych probek.

Sprawozdanie zawiera wyniki badan probek w ilosci: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w calosei,

W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamacii.

Laboratorium nie przechowuje prabek po badaniach, chyba ze z Klientem ustalono inaczej.

Miejsce wykonywania badan: ¢ - bajski, M - Mystowice, PS - Pomiar In-Situ

UWAGA: Oryginalne sprawozdania z badan sa wydawane w formie elektranicznej z rozszerzeniem *.pdf, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W zwigzku z tym wszystkie wydruki, o ile
nie sg potwierdzone za zgodnosé z oryginatem, sg kopiami.

Uwagi:

LI0/07/2021/2T4IFMI2 Strona 1z 2
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Sprawozdanie z badan Nr: L/0/07/2021/274/FM/3

Zleceniodawcea: Miejski Osrodek Sportu i Rekreacii w Stalowej Woli; 37-450 Stalowa Wola, ul. Hutnicza 15
Zlecenie Nr: L/0/07/2021/274

A - metedyka akredytowana (AR 1095); referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik moZna wykorzystaé do oceny zgodnoéci w obszarze regulowanym prawnie).

AE - metodyka akredylowana (AB 1095) z zakresu elastycznego - referencyina o ile prawo tak stanowi / réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci

w obszarze regulowanym prawnie).
AR - metodyka akredytowana (AB 1095) réwnowazna do referencyjnej (wynik mogna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).
MON - metodyka akredytowana w zakresie OiB
GMP+ - metodyka objeta zatwierdzeniem w zakresie GMP+ B1 1 (badania pasz)

A/P - metodyka akredytowana Podwykonawey

P - metodyka nieakredytowana Podwykonawcy

Przedmiot badania: Wody na plywalni
Informacje dodatkowe: Warto$ei minimalne dla redoks, porniar elektrodg Ag/AgCl 3.5 M KCl:

- niecki basenowe, woda slodka: 750 mV gdy 6,5 <pH < 7,3; 770 mV gdy73<pH=<76

- niecki dla dzieci do lat 3, woda stodka: 720 mV gdy 6,5 <pH < 7.3; 750 mV gdy 7.3<pH<7.6

- niecki basenowe, woda slona: 700 mV gdy 6,5 <pH <7.3; 720 mV gdy 7.3 < pH<738

Punkt pobrania: Basen Maly Data: 17 sierpnia 2021
Adres pobrania: 37-450 Stalowa Wola, Hutnicza 15

Miejsce pobrania: MOSIR Stalowa Wola

Urzadzenie aerozolujgce: Zainstalowane

Godzina pobrania: 10:20:00

Temp. probki pobranej [C]: 30.7

Pobranie probek wg: A PB-164/P wyd. 4 z dnia 10.10.2017, A PN-ISO 19458:2007

Transport probek: ~ TARS S.A. Pobierajgcy:  Prébkobiorca JARS nr: 2208

Numer prébki: 13892/08/21 Ocena probki:  bez zastrzezen Data rozpoczecia badan:  17-08-2021 Data zakoriczenia badan: 21-08-2021
Lab. Badany parametr jm. | Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik Np.** N
Liczba Escherichia coli Jik100ml | AE | PN-EN 1S0O 9308-1:2014-12, PN-EN | 0; jtk/100ml: Rozp.MZ 0
L ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 (Dz.U.2015.2016)
Liczba Pseudomenas acruginosa JW/100ml | AE | PN-EN ISO 16266:2000 0; jtk/100ml; Rozp.MZ 0
g (Dz.U.2015.2016)

Ogoélna liczba mikroorganizmow w jtk/ml AE | PN-EN ISO 6222:2004 = 100; jtk/ml; Rozp.MZ 0
E 36+2°C (Dz.U.2015.2016)

Indeks nadmanganianowy (chemiczne mg/l 02 A | PN-ENISO 8467:2001 <4,0; mg/l 02; Rorp MZ =0,50
M zapotrzebowanic tlenu - ChZT-Mn) / (Dz.U.2015.2016)

utlenialnogé

Np.** - niepewnasé rozszerzana wyniku przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspotezynniku rozszerzenia k=2, nie uwzglednia niepewnosci pabierania probek, za wyjatkiem przypadkéw gdy zostato to
Zaznaczone w uwagach.

Niepewnos¢ wynikéw podaje sie w sytuaci, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikéw badar lub zgodnosci z wartogciami granicznymi oraz na zyczenie Klienta.

Wyniki odnosza sie wylgcznie do badanych prabek.

Sprawozdanie zawisra wyniki badan probek w ilogci: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w cafosci.

W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamaciji.

Laboratorium nie przechowuje prébek po hadaniach, chyba ze z Klientem ustalone inaczej.

Miejsce wykonywania badan: t. - Lajski, M - Myslowice, PS - Pomiar In-Situ

UWAGA: Oryginalne sprawozdania z badan 53 wydawane w formie elekironicznej z rozszerzeniem *.pdf, podpisane kwallfikowanym podpisem elektronicznym. W zwigzku z tym wszystkie wydruki, o lle
nie sg potwierdzone za zgodnosé z oryginatem, sq kopiami.
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Uwagi:

Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz.

Koniec Sprawozdania

Qryginal pdf: Zleceniodawca, kopia pdf: Archiwum wim

Sporzadzono dnia: Autoryzowal wynik:

23-08-2021 Pracownik JARS nr: 2186
Pracownik JARS nr: 2228

Zatwierdzil:
Specjalista ds.Srodowiska

Pracownik JARS nr; 2372

Podpisano kwalifilkowanym podpisem
elektronicznym
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. LABORATORIA BADAWCZE PCA

mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka St e

AKREQTTACH

JARS
e N
Member of £.GBAGROUE

BADANIA

Lajski, ul. Koscielna 2a, 05-119 Legionowo AB 1095

Sprawozdanie z badan Nr: L/0/07/2021/274/F/4

Zleceniodawea: Miejski O$rodek Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli; 37-450 Stalowa Wola, ul. Hutnicza 15
Zlecenie Nr: L/0/07/2021/274

A - metodyka akredytowana (AB 1095); referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystac do oceny zgodnosci w ohszarze regulowanym prawnie).
AE - metodyka akredytowana (AB 1095) z zakresu clastycznego - referencyjna o ile prawo tak stanowi / rownowazna do referencyinej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci
w obszarze regulowanym prawnie).

AR - metodyka akredytowana (AB 1095) réwnowazna do referencyjnej (wynik moina wykorzystaé do oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie).

MON - metodyka akredytowana w zakresie QiB
GMP+ - metodyka objeta zatwierdzeniem w zakresie GMP+ B11 (badania pasz)

A/P - metodyka akredytowana Podwykonawcy
P - metodyka nieakredytowana Podwykonawey

Przedmiot badania: Woda przeznaczona do spozycia
; 4 ] , Decyzja: PPIS Legionowo nr HKN 24/2020 z dn. 04.1 1.2020, PPIS Katowice nr NS/HKi$/4560/Z1./W/22-11/2020
Zatwierdzenie do wykonywania badan: N
z dn. 25.09.2020
Punkt pobrania: Kurek czerpalny-woda zasilajaca Data: 17 sierpnia 2021
Adres pobrania: 37-450 Stalowa Wola, Hutnicza 15
Miejsce pobrania: MOSIR Stalowa Wola
Godzina pobrania: 10:28:00
Temp. probki pobranej [°C]: 13.5
Pobranie probek wg: N ; o 55
Transportprobek:  JARSSA. Pobierajacy:  Probkobiorca JARS nr: 2208
Numer probki: 13893/08/21 Ocena probki:  bez zastrzezen Data rozpoczgcia badafi:  17-08-2021 Data zakoficzenia badan: 21-08-2021
Lab. Badany parametr jom. | Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik Np.** N
Indeks nadmanganianowy (chemiczne mg/1 02 A | PN-EN 180 8467:2001 0,69 +/-0,10
M zapotrzebowanie tlenu - ChZ T-Mn) /
utlenialnosé

Np.** - niepewnosé rozszerzona wyniku przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspotezynniku rozszerzenia k=2, nie uwzglednia niepewnosci pobierania prébek, za wyjatkiem przypadkéw gdy zostalo to
zaznaczone w uwagach.

Niepewnosé wynikow podaje sie w sytuaci, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikéw badart lub zgodnoéci z wartosciami granicznymi oraz na zyczenie Klienta.

Wyniki odnosz3 sie wylgcznie do badanych probek.

Sprawozdanie zawiera wyniki badarn probek w ilogci: 1 szti bez pisemne] 2gody laboraterium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calosei.

W ciggu 14 dni od olrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamagji.

Laboratorium nie przechowuje prabek po badaniach, chyba ze z Klientem ustalono inaczej.

Migjsce wykonywania badan: £ - bajski, M - Mystowice, PS - Pomiar In-Situ

UWAGA: Oryginalne sprawozdania z badan sa wydawane w formie elektroni

icznej z rozszerzeniem *.pdf, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W zwigzku z tym wszystkie wydruki, o ile
nie s potwierdzone za zgodnosé z aryginatem, sa kopiami.

Uwagi:
Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz. Koniec Sprawozdania Oryginal pdf: Zleceniodawca, kopia pdf: Archiwum wim
Sporzadzono dnia: Autoryzowal wynik: Zatwierdzil:

23-08-2021 Pracownik JARS nr: 2228 Specjalista ds.Srodowiska Podpisano kwalifikowanym podpisem
elektronicznym
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Sprawozdanie z badan Nr: L/0/07/2021/275/M/1

Zleceniodawca: Miejski Oérodek Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli; 37-450 Stalowa Wola, ul. Hutnicza 15
Zlecenie Nr: L/0/07/2021/275

A - metodyka akredytowana {AB 1095); referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnodci w obszarze regulowanym prawnie).
AE - metodyka akredytowana (AB 1095) z zakresu elastycznego - referencyjna o ile prawo tak stanowi / rownowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosei
w obszarze regulowanym prawnie).

AR - metodyka akredytowana (AB 1095) réwnowasna do referencyjnej (wynik moina wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie),

MON - metodyka akredytowana w zakresic OiB
GMP+ - metodyka objeta zatwierdzeniem w zakresie GMP+ B11 (badania pasz)

A/P - metodyka akredytowana Podwykonawey

P - metodyka nieakredytowana Podwykonawcey

Przedmiot badania: Waody na plywalni
Informacje dodatkowe: Wartosci minimalne dla redoks, pomiar elektrods Ag/AgCl3.5 M KCl:
- niecki basenowe, woda stodka: 750 mV gdy 6,5 <pH < 7,3; 770 mV gdy 73<pH<76
- niecki dla dzieci do lat 3, woda stodka: 720 mV gdy 6,5 <pH<7.3; 750 mV gdy 7,3 < pH<7,6
- niecki basenowe, woda slona: 700 mV gdy 6,5 <pH <7,3; 720 mV gdy 7.3 < pH<738
Punkt pobrania: Basen Maly Data: 26 sierpnia 2021
Adres pobrania: 37-450 Stalowa Wola, Hutnicza 15
Miejsce pobrania: MOSIR Stalowa Wola
Urzadzenie aerozolujace: Zainstalowane
Godzina pobrania: 07:33:00
Temp. probki pobranej [°C]: 30.5
Pobranie probek wg: A PN-ISOQ 19458:2007 — " : \
TiBSpotprobeE  JARSSA. Pobierajgcy:  Probkobiorca JARS nr: 2208
Numer probki: 22890/08/21 Ocena probki:  bez zastrzezen Data rozpoczgeia badan:  26-08-2021 Data zakofczenia badan: 27-08-2021
Lab, Badany parametr jm. | Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik Np.** N
Liczba Escherichia coli J/100ml | AE | PN-EN 180 9308-1:2014-12, PN-EN 0; jik/100ml; Rozp.MZ 0
B ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 (Dz.U.2015.2016)

Np.** - niepewnosé rozszerzona wyniku prey poziomie ufnosei ok. 95% i wspolczynniku rozszerzenia k=2, nie uwzglednia niepewnosci pobierania prébek, za wyjatkiem przypadkéw gdy zostato to
zaznaczone w uwagach.

Niepewnosé wynikow podaje sig w sytuacji, gdy ma to znaczenie dia miarodajnosci wynikéw badar lub zgodnosci z wartosciami granicznymi oraz na zyczenie Klienta.

Wyniki odnosza sie wylacznie do badanych probek,

Sprawozdanie zawiera wyniki badar prabek w ilosci: 1 szti bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w catosci.

W ciagu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamacji.

Laboratorium nie przechowuie prébek po badaniach, chyba ze z Klientem ustalono inaczej.

Miejsce wykonywania badan: b - tajski, M - Mystowice, PS - Pomiar In-Situ

UWAGA: Oryginalne sprawozdania z badan sq wydawane w formie elektronicznej z rozszerzeniem *. pdf, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W zwigzku z tym wszystkie wydruki, o ile
nie sg potwierdzone za zgodnosé z oryginatem, sg kopiami.

Uwagi:
Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz. Koniec Sprawozdania Oryginat pdf: Zleceniodawca, kopia pdf: Archiwum wim
Sporzadzono dnia: Autoryzowal wynik: Zatwierdzil:
31-08-2021 Pracownik JARS nr: 2186 Specjalista ds.Srodowiska Podpisano kwalifikowanym podpisem
elektronicznym
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