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BADANIA

Lajski, ul. Koécielna 2a, 05-119 Legienowo AB 1095

Sprawozdanie z badan Nr: L/0/07/2021/278/FM/1

Zleceniodawca: Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli;37-450 Stalowa Wola, ul. Hutnicza 15
Zlecenie Nr: L/0/07/2021/278

A - metodyka akredylowana (AB 1095); referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnasci w obszarze regulowanym prawnie).

AE - metodyka akredytowana (AB 1095) z zakresu elastycznego - referencyjna o ile prawo tak stanowi / rtéwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci
w obszarze regulowanym prawnie).

AR - metodyka akredytowana (AB 1095) rownowaina do referencyjnej (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgednoéci w obszarze regulowanym prawnie).
MON - metodyka akredytowana w zakresie OiB
GMP+ - metedyka objgta zatwierdzeniem w zakresie GMP+ B11 (badania pasz)
A/P - metodyka akredytowana Podwykonawey
P - metodyka nicakredytowana Podwykonawcy

Przedmiot badania: Wody na plywalni
Informacje dodatkowe: Warto$ci minimalne dla redoks, pomiar elektroda Ag/AgCl 3.5 M KCl:
- niccki basenowe, woda stodka: 750 mV gdy 6,5<pH<73:770mV gdy 7.3<pH<7,6
- niecki dla dzieci do lat 3, woda stodka: 720 mV gdy 6,5<pH <73, 750 mV gdy 7,3 <pH < 7,6
- niecki basenowe, woda stona: 700 mV gdy 6,5 <pH <73, 720 mV gdy 7.3 <pH < 7.8
Punkt pobrania: Basen Duzy-odkryty Data: 3 sierpnia 2021
Adres pobrania: 37-450 Stalowa Wola, Hutnicza 15
Miejsce pobrania: MOSIR Stalowa Wola
Urzgdzenie aerozolujace: Brak
Godzina pobrania; 09:50:00
Temp. probki pobranej [#C]: 224
Pobranie prébek wg: A PB-164/P wyd. 4 z dnia 10.10.2017, A PN-ISO 19458:2007 I , i i
Tringpo piobel:  JARSS.AL Pobierajgcy:  Probkobiorca JARS nr: 2208
Numer probki: 788/08/21 Ocena probki:  bez zastrzezen Data rozpoczgeia badan: 03-08-2021 Data zakoficzenia badari: 11-08-2021
Lab. Badany parametr jom. | Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik Np.** N
Liczba Escherichia coli Jtk/100mi | AE | PN-EN ISO 9308-1:2014-12, PN-EN | 0; jtk/100ml; Rozp.MZ 0
v 180 9308-1:2014-12/A1:2017-04 {Dz.U.2015.2016)
Liczba Pseudomonas aeruginosa JIK/100ml | AE | PN-EN ISO 146266:2000 0; jtk/100ml; Rozp. MZ 0
E (Dz.U.2015.2016)
Ogo6lna liczba mikroorganizmow w Jitk/ml AE | PN-EN IS0 6222:2004 = 100; jtk/ml; Rozp.MZ 0
L 36+2°C (Dz.U.2015.2016)
Metmosé NTU A PN-EN ISO 7027-1:2016-09 pkt 5.3 =< 0,50; NTU; Rozp.MZ 0,45 +-0,07
- (Dz.U.2015.2016)
Chloroform (trichlorometan) mg/l AE | PN-EN 180 10301:2002 < 0,030; mg/l; Rozp.MZ 0,013 +-0,002
i (Dz.U.2015.2016)
Suma trihalogenometanéw (THM) mg/l AE | PN-EN [SO 10301:2002 =0,1; mg/l; Rozp. MZ (Dz.U. 0,015 +/-0,002
M 2017.2294)
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Lab. Badany parametr jom. | Akr. Metodyka badania wg Wymagania ‘Wynik Np.** N

Azotany mg/l A | PN-EN 1SO 13395:2001 < 20; mg/l; Rozp.MZ 33 +-0,5
M (Dz.U.2015.20106)

Indeks nadmanganianowy (chemiczne | mg/l 02 A | PN-EN ISO 8467:2001 <4.0; mg/1 02; Rozp.MZ < 0,50
M zapotrzebowanie tlenu - ChZT-Mn) / (Dz.U.2015.2016)

utlenialnodé

Np.** - niepewnosé rozszerzona wyniku przy poziomie ufnoéci ok. 95% i wspotczynniku rozszerzenia k=2, nie uwzglednia niepewnosci pobierania prébek, za wyjatkiem przypadkéw gdy zostato to
zaznaczone w uwagach
Niepewnose wynikéw podaje sie w sytuacii, gdy ma fo snaczenie dla miarodajnoécl wynikow badan lub zgednoéci z wartosciami granicznymi oraz na zyczenie Klienta.
Wyniki odnosza sig wytgcznie do badanych probek.
Sprawozdanie zawiera wyniki badar probek w ilogci: 1 szt i bez pisemne] zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calodci.
W ciagu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawe do reklamacji.
Laboratorium nie przechowuje probek po badaniach, chyba ze z Klientem ustalono inaczej.
Migjsce wykonywania badai: L - Lajski, M - Mystowice, PS - Pomiar In-Situ

UWAGA: Oryginalne sprawozdania z badafh s3 wydawane w formie elektronicznej z rozszerzeniem *.pdf, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W zwigzku z tym wszystkie wydruki, o le
nie sa potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem, s3 kopiami.

Uwagi:
Matryca A: Procedura 5 (Podtoze A) i Procedura 7 (Podtoze C—GVPC).
Granica wykrywalnogei: 1jtk/100ml.

Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz. Koniec Sprawozdania Oryginal pdf: Zleceniodawca, kopia pdf: Archiwum w/m
Sporzadzono dnia: Autoryzowal wynik: Zatwierdzil:
12-08-2021 Pracownik JARS nr: 2186 Specjalista ds.Srodowiska Podpisano kwalifikowanym podpisem
Pracownik JARS nr: 2228 elektronicznym

Pracownik JARS nr: 2437
Pracownik JARS nr; 2514

AT

Pracownik JARS nr: 2372
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BADANIA

AB 1095

Sprawozdanie z badan Nr: L/0/07/2021/278/FM/C/2

Zleceniodawea:

Zlecenie Nr:

Migjski Osrodek Sportu i Rekreacjt w Stalowe) Woli. 37-450 Stalowa Wola, ul. Hutnicza 15
L/0/07/2021/278

A - metodyka akredytowana (AB 1095): referencyna - o ile prawo tak stanowi (wymk mozna wykorzystaé do oceny zgodnoscr w obszarze regulowanym prawnic)

AL - metodyka akredytowana (AB 1095) # zakresu elastycznego - referencyjna o ile prawo tak stanowi  rownowazna do referencynej (wynik mozna wykorzystac do oceny zgodnosct
w obszarze regulowanym prawnie).

AR - metodyka akredytowana (AB 1095) rownowazna do referencyme) (wynik mozna w vkorzysta¢ do oceny zgodnoser w obszarze regulowanym prawnie)
MON - metodyka akredytowana w zakresic 1B
GMP+ - metodyka objeta zatwierdzemem w zakresie GMP+ B11 (badama pasz)
AP - metody ka akredvtowana Podwykonawcy
P - merodyka meakredytowana Podwykonawcy

Przedmiot badania:

Wody na plywalni

Informacye dodatkowe
- nieckt basenowe, woda stodka.

- meckr dla dziecr do lat 3, woda slodka

- nieck: basenowe. woda slona

Wartosci minimalne dla redoks. pomiar elektroda Ag/AgCl 3.5 M KCI:
T50mV gdy 6.5 =pH<73. 770 mV gdv 73<pH <76
720mV gdy 6.5 =pH=73. 750 mV gdy 7.3 <pH <76
700 mV ody 6.5 <pH <73, 720 mV gdy 7.3 <pll < 7.8

Punkt pobrania:

Cyrkulacja -Basen Duzy -odkryty

Data: 3 sierpnia 2021

Adres pobrania

Miejsce pobransa:
Urzadzenie acrozolujace:
Godzina pobrania

Temp. probki pobrane) [*C]

37-450 Stalowa Wola, Hutmicza 15
MOSIR Stalowa Wola

Brak

09:40:00

224

Pabrame probek wg

Pobie ' obko a nr 22
Transport probek JARS S A obierajacy Probkobioreca JARS 08
Numer probki: 789/08/21 Ocena probki.  bez zastrzezen Data rozpoczgeia badan:  03-08-2021 Data zakonczenia badan:  11-08-2021
Lab. Badany parametr jom. | Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik Np.** N
Liczba Escherichia coli Jik/100ml | AE | PN-EN IS0 9308-1:2014-12. PN-EN | 02 jtk' 100ml; Rozp M7 0
I ISCY 9308-1:2014-12 A1:2017-04 (D11 2015 2016)
Liczba Pseudomonas aeruginosa ik 100ml | AE | PN-EN IS0 16266:2009 0: jtk 100ml: Rozp MZ 0
I (Dz.17 2015 2016)
Ogdlna liczba mikroorganizmow w jthml AE | PN-EN IS0 6222:2004 _ 20 jth/ml, Rozp.MZ 0
1 3612°C (Dz1.2015 2016}
Metnose NTU A PN-EN IS0 7027-1.2016-09 pkt 5 3 0.30: NTU. Rozp MZ 0.30 +/-0,03
M (Dz.U12015 2016)
Chloroform (trichlorometan} mg/l AE | PN-EN 180 10301:2002 0,030, mg1. Rozp MZ 0,013 +-0,002
(Dz.U12015.2016)
M
Suma tnhalogenometandw (THM) mg/l AE | PN-EN ISO 10301.2002 = 0.1, mg/l, Rozp MZ (Dz U 0.016 +-0.002
M 2017.2294)

L/0/Q7/2024/278IFMIC/2
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Lab. Badany parametr jom. | Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik Np.*#* N
Azotany mg/l A PN-EN IS0 133952001 < 20, mg/l: Rozp MZ 32 =05
M (Dz.11.2015 2016)
Indeks nadmangamanowy (chemiczne | mg/1 02 A | PN-EN 1SO 8467 2001 < 0,50
M zapotrzebowanie tenu - ChZT-Mn) |
’ utlemalnose

Np.* - niepewnost rozszerzona wyniku przy poziomie ufnosci ok, 95%

Zaznaczone w uwagach.

Niepewnos¢ wynikow podaje sig w sytuagji, gdy ma to znaczenie dla miarodaj

Wyniki 0dnosza sig wylacznie do badanych probek.

Sprawozdanie zawiera wyniki badan probek w ilogci- 1 szt | bez
W ciagu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan Klient ma

Laboratorium nie przechowuje probek po badaniach, chyba ze z Klientem ustalano naczej.
Migjsce wykonywama badan ¢ - tajski, M - Mysiowice, PS - Pomiar In-Situ

UWAGA. Oryginalne sprawozdania z badan sa wydawane w formie elektroniczne)

nie s3 potwierdzone za zgodnosé z oryginatem, sa kopiami.

pisemnej zgody laboratorium rnie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosel.
prawo do reklamacji.

jnosci wynikdw badarn lub zgodnosel z wartesciami granicznymi oraz na zyczenie Klienta,

i wspétczynniku rozszerzenia k=2, nie uwzglednia niepewnosci pobierania probek, za wyjatkiem przypadkow gdy zostato to

Zrozszerzeniem " pdf. podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W zwigzku z tym wszystkie wydruki, o ile

Uwagi:

Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz.

Koniec Sprawozdania

Oryginal pdf: Zleceniodawca, kopia pdf; Archiwum wim

Spo

rzgdzono dnia: Autoryzowal wynik:

12-08-2021 Pracownik JARS nr: 2186

Pracownik JARS nr: 2228
Pracownik JARS nr: 2437
Pracownik JARS nr; 2514

Zatwierdzil:
Specjalista ds.Srodowiska

Podpisano kwalifikowanym podpisem
elektronicznym

Pracownik JARS nr: 2372 || IO OO 10
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Lajski, ul. Kodcielna 2a, 05-119 Legionowo AB 1095

Sprawozdanie z badan Nr: L/0/07/2021/278/M/C/6

Zleceniodawea: Miejski Oérodek Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli; 37-450 Stalowa Wola, ul. Hutnicza 15

Zlecenie Nr: L/0/07/2021/278

A - metodyka akredytowana (AB 1095); referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnic).

AE - metodyka akredytowana (AB 1095) z zakresu elastycznego - referencyjna o ile prawo tak stanowi / rtownowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci

w obszarze regulowanym prawnie).
AR - metodyka akredytowana (AB 1093) réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).
MON - metodyka akredytowana w zakresie OiB
GMP+ - metodyka objgta zatwierdzeniem w zakresie GMP+ B11 (badania pasz)

A/P - metodyka akredytowana Podwykonawcy

P - metodyka nieakredytowana Podwykonawey

Przedmiot badania: Wody na plywalni

Wartosci minimalne dla redoks, pomiar elektrodg Ag/AgCl 3.5 M KCl:

Informacje dodatkowe:

- niecki basenowe, woda stodka:
- niecki dla dzieci do lat 3, woda stodka:
- niecki basenowe, woda slona:

750 mV gdy 6,5 <pH<73: 770 mV gdy 73 <pH <76
720 mV gdy 6,5 <pH <7.3; 750 mV gdy 7.3 <pH < 7.6
700 mV gdy 6,5<pH<7.3; 720 mV gdy 7.3 <pH <78

Punkt pobrania: Cyrkulacja -Basen Duzy -odkryty Data: 3 sierpnia 2021
Adres pobrania: 37-450 Stalowa Wola, Hutnicza 15
Miejsce pobrania: MOSIR Stalowa Wola
Urzadzenie aerozolujace: Brak
Godzina pobrania: 09:40:00
Temp. prébki pobranej [°C]: 224
Pobranie probek wg: g 7 3 .
Transport probek:  JARS S.A. Pobierajacy:  Probkobiorca JARS nr: 2208
Numer probki: 789/08/21 Ocena probki:  bez zastrzezen Data rozpoczecia badan: 03-08-2021 Data zakonczenia badan: 13-08-2021
Lab. Badany parametr jom. Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik Np.** N
Liczba Legionella sp. JW/100ml | AE | PN-EN ISO 11731:2017-08; PN-EN | 0; jtk/100ml; Rozp.MZ nie wykryto
L 1SO 11731:2017-08/Ap1:2019-12 - (Dz.U.2015.2016)

Matryea A: proc.5 (podioze A -
BCYE) i proc.7 (podloze C - GVPC)

Np.** - niepewnos¢ rozszerzona wyniku przy poziomie ufnos
zaznaczone w uwagach.

ci ok. 95% i wspotczynniku rozszerzenia k=2, nie uwzglednia niepewnosci pobierania prabek, za wyjatkiem przypadkéw gdy zostalo to

Niepewnosé wynikow podaje sig w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikow badar lub zgadnosci z wartosciami granicznymi oraz na zyczenie Klienta.

Wyniki odnoszg sie wylgeznie do badanych probek.

Sprawozdanie zawiera wyniki badan probek w ilosci: 1 52t | bez pisemnej zgody laboraterium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.
W ciagu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamaciji.
Laboratorium nie przechowuje probek po badaniach, chyba ze z Klientem ustalona inaczej.

Miejsce wykonywania badan: L - tajski, M - Myslowice, PS -

Pomiar In-Situ

UWAGA: Oryginalne sprawozdania z badan sa wydawane w formie elektronicznej z rozszerzeniem *.pdf, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W zwigzku z tym wszystkie wydruki, o ile

nie s3 polwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem, s kopiami.

Uwagi:

Matryca A: Procedura 5 (Podloze A) i Procedura 7 (Podloze C — GVPC).

Granica wykrywalnosei: 1jtk/100ml.

Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz.

Koniec Sprawozdania Qryginat pdf: Zleceniodawca, kopia pdf: Archiwum w/m

Sporzadzono dnia: Autoryzowal wynik: Zatwierdzil:
20-08-2021 Pracownik JARS nr: 2186 Specjalista ds.Srodowiska Podpisano kwalifikowanym podpisem
elektronicznym
Pracownik JARS nr: 2372 || [HINENRIKNNA RO OREAER OO O
L/0/0712021/278/MICI6 Strona 1z 1
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DADANIA

AB 1095

Sprawozdanie z badan Nr: L/0/07/2021/278/M/3

Zleceniodawea:

Zlecenie Nr:

Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli;37-450 Stalowa Wola, ul. Hutnicza 15

L/0/07/2021/278

A - metodyka akredytowana (AB 1095): referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna w:
AE - metodyka akredytowana (AB 1095) = zakresu elast

w obszarze regulowanym prawnie).

AR - metodyka akredytowana (AB 1095) row,

MON - metodyka akredytowana w zakresie OiB
GMP+ - metodyka objeta zatwierdzeniem w zakresie GMP+ B1 1 (badania pasz)
A/P - metodyka akredytowana Podwykonawcy
P - metodyka nieakredytowana Podwykonawey

ykorzysta¢ do oceny zgodnasci w obszarze regulowanym prawnie}.
yeznego - referencyjna o ile prawo lak stanowi / rownowaima do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci

nowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).

Przedmiot badania: ‘Wody na plywalni

Informacje dodatkowe:
- niccki basenowe, woda stodka:

- niecki basenowe, woda slona:

Wartoéci minimalne dla redoks, pomiar elektroda Ag/AgCl 3,5 M KCl:
750 mV gdy 6,5 <pH <7.3; 770 mV gdy 7.3 < pH=<76

- niecki dla dzieci do lat 3, woda stodka: 720 mV gdy 6,5 <pH < 7,3; 750 mV gdy 7,3 <pH<76

700 mV gdy 6,5 < pH=7,3; 720mV gdy 7,3 < pH<78

Punkt pobrania: Basen Maly-odkryty Data: 3 sierpnia 2021
Adres pobrania: 37-450 Stalowa Wola, Hutnicza 15
Miejsce pobrania: MOSIR Stalowa Wola
Urzgdzenie aerozolujgce: Brak
Godzina pobrania: 09:54:00
Temp. probki pobranej [°C]: 18.8
Pobranie probek wg: pi g , ; .
Transport fribik: | JARSE.A, Pobierajacy:  Probkobiorca JARS nr: 2208
Numer prébki: 790/08/21 Ocena probki:  bez zastrzezen Data rozpoczgcia badan:  03-08-2021 Data zakoficzenia badaf: 05-08-2021
Lab. Badany parametr jom. | Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik Np.** N
Liczba Escherichia coli j&k/100ml | AE | PN-EN 1SO 9308-1:2014-12, PN-EN | 0; jtk/100ml: Rozp.MZ 0
E IS0 9308-1:2014-12/A1:2017-04 (Dz.1U.2015.2016)
Liczba Pseudomonas aeruginosa Jk/100ml | AE | PN-EN [SO 16266:2009 0; jtk/100ml; Rozp.MZ 0
L {Dz.U.2015.2016)

Np.** - niepewnosé rozszerzona wyniku przy poziomie ufnodci ok. 95% i wspdlczynniku rozszerzenia k=2, nie uwzglednia niepewnosci pobierania probek. za wylatkiem przypadkéw gdy zostalo ta

Zaznaczone w uwagach

Niepewnosé wynikéw podaje sie w sytuacii,

Wyniki odnoszg sie wylgcznie do badanych prébek.

Sprawozdanie zawiera wyniki badan prébek w ilosci: 1 szti bez pisemne] zgady laboratorium nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w calosci.
W ciggu 14 dni od otrzymania sprawczdania z badan Klient ma prawo do reklamacji.

Laboratorium nie przechowuje probek po badaniach, chyba ze z Klientem ustalono inaczej.

Miejsce wykonywania badan: b - tajski, M -

UWAGA: Oryginalne sprawozdania z badan 53 wydawane w foi

Myslowice, PS - Pomiar In-Situ

nie sg potwierdzone za zgodnosé z oryginater, s3 kopiami.

gdy ma te znaczenie dla miarodajnosci wynikéw badar lub zgodnosci z wartosciami granicznymi oraz na 2yczenie Klienta.

rmie elektronicznej z rozszerzeniem *.pdf, podpisane kwalifikowanym padpisem elekironicznym. W zwigzku z tym wszystkie wydruki, o ile

Uwagi:

Matryca A: Procedura 5 (Podtoze A) i Procedura 7 (Podloze C — GVPC).
Granica wykrywalnogei: 1jtk/100ml.
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BADANIA

AB 1095

Sprawozdanie z badan Nr: L/0/07/2021/278/M/4

Zleceniodawea:

Zlecenie Nr:

Miejski O¢rodek Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli;37-450 Stalowa Wola, ul. Hutnicza 15
L/0/07/2021/278

A - metodyka akredytowana (AB 1095); referencyjna - o ile prawo tak
AE - metodyka akredytowana (AB 1095) 2 zakresu elastycznego - refere:

stanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).

w obszarze regulowanym prawnie).
AR - metodyka akredytowana (AB 1093) réwnowazn
MON - metodyka akredytowana w zakresie OiB

neyjna o ile prawo tak stanowi / rownowazna do refi erencyjnej (wynik moina wykorzystaé do oceny zgodnosci

a do referencyjnej (wynik mozna wykorzysia¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie),

GMP+ - metodyka objeta zatwierdzeniem w zakresie GMP+ B11 (badania pasz)

AJP - metodyka akredytowana Podwykonawcy
P - metodyka nieakredytowana Podwykonawcey

Przedmiot badania: ‘Wody na plywal

ni

Informacje dodatkowe:

- niecki basenowe, woda stodka:

- niecki dla dzieci do lat 3, woda slodka:
- niecki basenowe, woda stona:

Wartosei minimalne dla redoks, pomiar elekirodg Ag/AgCl 3,5 M KCL:
750 mV gdy 6,5 <pH < 7,3, 770 mV gdy 7,3 < pH<76
720mV gdy 6,5 <pH < 7,3; 750 mV gdy 7,3 <pH<76
700 mV gdy 6,5 <pH <7,3; 720 mV gdy 73<pH<78

Punkt pobrania: Basen Sredni-od

kryty Data: 3 sierpnia 2021

Adres pobrania;

Miejsce pobrania:
Urzadzenie aerozolujace:
Godzina pobrania:

Temp. probki pobranej [°C:

37-450 Stalowa Wola, Hutnicza 15
MOSIR Stalowa Wola

Brak

10:00:00

19.0

Pobranie probek wg:

; bierajacy:  Prébkobiorca J 2 8
Transport probek:  JARS S.A. Pobierajgey kobiorca JARS nr: 220
Numer prébki: 791/08/21 Ocena probki:  bez zastrzezen Data rozpoczecia badan:  03-08-2021 Data zakofczenia badan: 05-08-2021
Lab. Badany parametr jom. | Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik Np.** N
Liczba Escherichia coli Jjtk/100ml | AE | PN-EN IS0 9308-1:2014-12, PN-EN 0; jik/100ml; Rozp.MZ 0
L 180 9308-1:2014-12/A1:2017-04 (Dz.U.2015.2016)
Liczba Pseudomonas aeruginosa JE/100ml [ AE | PN-EN ISO 16266:2009 0; jik/100ml; Rozp. MZ 0
£ (Dz.U.2015.2016)
Np.™ - niepewnos$é rozszerzona wyniku przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspdlczynniku rozszerzenia k=2, nie uwzglednia niepewnosci pobierania prébek, za wyjatkiem przypadkdw gdy zostalo to
Zaznaczone w uwagach
Niepewnose wynikéw padaje sig w sytuaci, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikow badarn lub zgodnosci z wartoéciami granicznymi oraz na zyczenie Klienta.
Wyniki odnosza sie wytacznie do badanych probek.
Sprawozdanie zawiera wyniki badan prabek w ilosci: 1 szt i bez pisemnej zgody laberatorium nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w catosci.
W ciagu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamacji.
Laboratorium nie przechowuje prébek po badaniach, chyba ze z Klientem ustalono inacze].
Miejsce wykonywania badari: ¢ - kajski, M - Mystowice, PS - Pomiar In-Situ
UWAGA: Oryginalne sprawozdania z badan sg wydawane w formie elektroniczne] z rozszerzeniam *.pdf, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W zwigzku z tym wszystkie wydruki, o ile

nie sq potwierdzone za zgodnosé z oryginatem, sa kopiami.

Uwagi:
Matryca A: Procedura 5 (Podtoze A)iPr
Granica wykrywalnosci: 1jtk/100ml.

ocedura 7 (Podtoze C — GVPC).
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Sprawozdanie z badan Nr: L/0/07/2021/279/M/1

Zleceniodawea: Miejski Oérodek Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli; 37-450 Stalowa Wola, ul. Hutnicza 15

Zlecenie Nr: L/0/07/2021/279

A - metodyka akredytowanz (AB 1095); referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnodci w obszarze regulowanym prawnie).

AE - metodyka akredytowana (AB 1005) z zakresu elastycznego - referencyjna o ile prawo tak stanowi / rownowazna do referencyjnej (wynik moima wykorzystaé do oceny zgodnosci

w obszarze regulowanym prawnic).
AR - metodyka akredytowana (AB 1095) réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).
MON - metodyka akredytowana w zakresie OiB
GMP+ - metodyka objgta zatwierdzeniem w zakresie GMP+ B11 (badania pasz)

AJP - metodyka akredytowana Podwykonawcy

P - metodyka nieakredytowana Podwykonawey

Przedmiot badania: Wody na plywalni

Informacje dodatkowe:

- niccki bascnowe, woda stodka:

- niecki dla dzieci do lat 3, woda stodka:
- niecki basenowe, woda stona:

Wartodci minimalne dla redoks, pomiar elektroda Ag/AgCl 3.5 M KCI:
750 mV gdy 6,5 <pH <7,3; 770 mV gdy 7.3 <pH < 7,6
720 mV gdy 6,5 <pH<73; 750 mV gdy 7.3 < pH<76
700 mV gdy 6.5 < pH =7,3; 720 mV gdy 7.3 <pH=78

Punkt pobrania:

Basen Duzy-odkryty

Data: 17 sierpnia 2021

Adres pobrania:

Miejsce pobrania:
Urzadzenie aerozolujace:
Godzina pobrania;

Temp. probki pobranej [°C]:

37-450 Stalowa Wola, Hutnicza 15
MOSIR Stalowa Wola

Brak

10:35:00

23.7

Pobranie prébek wg: A PN-ISO 19458:2007

i F . -
Transportprobek: ~ JARS S.A. Pobierajacy:  Probkobiorca JARS nr: 2208
Numer probki: 13889/08/21 Ocena probki:  bez zastrzezen Data rozpoczgcia badan: 17-08-2021 Data zakoficzenia badan: 19-08-2021
Lab. Badany parametr jom. | Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik Np.** N
Liczba Escherichia coli Jik/100ml | AE | PN-EN ISO 9308-1:2014-12, PN-EN | 0; jtk/100ml; Rozp.MZ 0
£ IS0 9308-1:2014-12/A1:2017-04 (Dz.U.2015.2016)
Liczba Pseudomonas aeruginosa Jtk/100ml | AE | PN-EN ISO 16266:2009 0; jtk/100ml; Rozp.MZ 0
L (Dz.U.2015.2016)

Np.** - niepewnos¢ rozszerzona wyniku przy poziomie ufnosci ok. 95% | wspoiczynniku rozszerzenia k=2, nie uwzglednia niepewnosci Pobierania prébek, za wyjatkiem przypadkéw gdy zostato to

Zaznaczone w uwagach.

Niepewnost wynikow podaje sie w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikéw badan lub zgodnosci z wartesciami granicznymi oraz na Zyczenie Klienta.

Wyniki odnosza sig wytacznie do badanych probek.

Sprawozdanie zawiera wyniki badaf probek w ilosci: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci,

W ciagu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan

Kiient ma prawo do reklamacii.

Laboratorium nie przechowuje prébek po badaniach, chyba ze z Klientem ustalono inaczej.
Miejsce wykonywania badan: b - tajski, M - Mystowice, PS - Pomiar In-Situ

UWAGA: Oryginalne sprawozdania z badan 5 wydawane w formie elekironicznej z rozszerzeniem *.pdf, podpisane kwalifikowanym podpisem eleklronicznym. W zwigzku z tym wszystkie wydruki, o ile
nie sg potwierdzone za zgodnosé z oryginatem, sg kopiami.

Uwagi:

L/0/07/2021/279IM/1
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