PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W STALOWEJ WOLI
37-450 Stalowa Wola, ul. Nieztlomnych 66
tel. 15 842 51 30, e-mail: psse.stalowawola@sanepid.gov.pl

PSK.9020.22.15.2023 Stalowa Wola, 28.03.2023 r.

ZBIORCZA OCENA JAKOSCI WODY
NA PLYWALNI KRYTEJ MIEJSKIEGO OSRODKA SPORTU I REKREACJI
W STALOWEJ WOLI, UL. HUTNICZA 15
za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli, dzialajac na podstawie

art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r.

poz. 338), § 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan,

jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230), po wnikliwej analizie:

> parametréw jakosci wody na ptywalni ocenionych na podstawie wymagan, o ktorych mowa w § 3 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna
odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230),

> wynikow badan wody na ptywalni wykonanych przez zarzadzajacego plywalnia,

> zakresu i czgstotliwosci wykonywania badan wody przez zarzgdzajacego plywalnig oraz zastosowanych
metod referencyjnych analiz,

>wynikoéw badan wody na ptywalni wykonanych przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Stalowej Woli w 2022 r. (Sprawozdanie z badan Nr DL.LHK.T.9052.1.78.2022 z dnia 28.10.2022 r.,
Sprawozdanie z badan Nr DL.LHK.9052.1.437.2022 z dnia 28.10.2022 r.),

stwierdza,
ze woda na Plywalni Krytej MOSIR w Stalowej Woli, ul. Hutnicza 15
spelniala wymagania okreslone w zalaczniku nr 1 i 2 do rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan,
jakim powinna odpowiada¢ woda na plywalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230).

Plywalnia Kryta Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli zasilana jest wodg z wodociggu
dla miasta Stalowa Wola, ujecie wody w Stalowej Woli. Producentem wody z ww. wodociggu jest Miejski
Zaklad Komunalny Sp. z o.0., ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola, ktéry jest jednoczesnie
odpowiedzialny za jako$¢ wody produkowanej przez wodocigg. W okresie sprawozdawczym jakos$¢ wody
z wodociggu dla miasta Stalowa Wola, ujecie wody w Stalowej Woli odpowiadata wymaganiom
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

Ptywalnia Kryta posiada trzy niecki: duzg, $rednia i malg do nauki ptywania dla niemowlat i dzieci do lat 3
oraz jedng wanng z hydromasazem. Atrakcja wodna dla korzystajacych z ptywalni jest zjezdzalnia.

Na plywalni znajduja si¢ szatnie: meska z 12 prysznicami, damska z 12 prysznicami, dla matki z dzieckiem
z 2 prysznicami, dla 0sob niepelnosprawnych z 1 prysznicem oraz sauna z 2 prysznicami.



Podstawe oceny stanowig wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada
2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230).
Zgodnie z obowiazujacym w/w rozporzadzeniem, MOSIR w Stalowej Woli prowadzit ,Rejestr
biezace] obserwacji wody na plywalni” oraz rejestr wynikow pomiaru jakosci wody na plywalni
(obejmujacy parametry: potencjal redox, pH wody, temperatur¢ wody, chlor wolny, chlor zwigzany).
W trakcie dzialalnosci zarzadzajacy pltywalnia nie odnotowal oraz nie zglosit do PPIS w Stalowej Woli
zadnych widocznych zanieczyszczen ani incydentow katowych i wymiotnych.

Kontrola wewngtrzna jakosci wody na plywalni prowadzona przez zarzadce ptywalni wykonywana byla
zgodnie z harmonogramami badan wody uzgodnionymi przez PPIS w Stalowej Woli. Badania jako$ci wody
z Plywalni Krytej przeprowadzone w ramach kontroli wewnetrznej wykonywane byly przez laboratorium
akredytowane GBA POLSKA Sp. z o.0. (dawniej JARS S.A.), Lajski, ul. Koscielna 2a, 05-119 Legionowo -
certyfikat akredytacji PCA AB 1095.

Przed wydaniem zbiorczej oceny jakosci wody na plywalni, przedstawiciele Panistwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Stalowej Woli, w pazdzierniku 2022 r. w ramach prowadzonego nadzoru
sanitarnego, pobrali do badan 12 probek wody z Plywalni Krytej. Badania jako$ci wody wykonane byly
przez Wojewodzka Stacje Sanitarno-Epidemiologiczng w Rzeszowie Dzial Laboratoryjny: Laboratorium
Higieny Komunalnej, ul. Wierzbowa 16, 35-959 Rzeszow oraz Laboratorium Higieny Komunalne;
Pracowni¢ w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 5, 39-400 Tarnobrzeg. Certyfikat akredytacji PCA AB 343.

W zakresie wymagan mikrobiologicznych wykonane byly oznaczenia wymienione w zatgczniku nr 1,
natomiast w zakresiec wskaznikow fizykochemicznych oznaczenia wynikajace z zalgcznika nr 2
do obowigzujacego rozporzadzenia. Czestotliwos$¢ pobierania probek wody doprowadzanej do plywalni,
wprowadzanej do niecek basenowych, w nieckach basenowych oraz natryskach prowadzona byta przez
zarzadzajacego plywalnig zgodnie z zalgcznikiem nr 3 w/w rozporzadzenia.

Zestawienie kwestionowanych parametréw w badaniach wykonywanych w ramach kontroli wewnetrznej
przez zarzadzajacego plywalnia:

Data poboru prébki Miejsce poboru Kwestionowane parametry

Ogolna liczba mikroorganizmow
01.02.2022 1. System cyrkulacji matej niecki w 36+2°C — wynosila 31 jtk/1 ml wody

Ogodlna liczba mikroorganizmow
02.11.2022 1. System cyrkulacji $redniej niecki | w 36+2°C — wynosila 25 jtk/1 ml wody

Przeprowadzone analizy probek wody pobranych z Plywalni Krytej MOSIR w Stalowej Woli
w ramach kontroli wewnetrznej prowadzone] przez zarzadzajacego ptywalnig oraz w ramach prowadzonego
nadzoru sanitarnego przez PPIS w Stalowej Woli wykazaty, iz jako$¢ wody pod wzgledem
fizykochemicznym i mikrobiologicznym w badanym zakresie, odpowiadala wymogom okreslonym
w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna
odpowiada¢ woda na plywalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230), poza 2 probkami wody pobranymi
w ramach kontroli wewngtrznej: w lutym 2022 r. z systemu cyrkulacji matej niecki i w listopadzie 2022 r.
z systemu cyrkulacji $redniej niecki, w ktorych stwierdzono przekroczenie parametréw mikrobiologicznych
- 0goblnej liczby mikroorganizméw w 36=2°C po 48 h w 1 ml wody, w liczbie: odpowiednio 31 jtk/1 ml
125 jtk/1 ml, przy dopuszczalnej wartosci do 20 jtk/1 ml. Przekroczenia te mialy charakter incydentalny
1 krotkotrwaly, zarzadca plywalni w dniu stwierdzenia przekroczenia podjal natychmiastowe dziatania
naprawcze (wzmozone plukanie, chlorowanie szokowe, wzmozona wymiana wody) i pobrat do badania
dodatkowe probki wody, ktére nie wykazaly przekroczen mikrobiologicznych.



W ramach prowadzonej kontroli wewnetrznej przez zarzadzajacego plywalnig oraz nadzoru sanitarnego
przez PPIS w Stalowej Woli skontrolowano réwniez jako$¢ ciepte] wody uzytkowej w natryskach
w Plywalni Kryte] MOSIiR w Stalowej Woli. W zbadanych prébkach cieplej wody uzytkowej w natryskach
nie stwierdzono przekroczenia bakterii Legionella sp.

Zarzadzajacy publikowal i systematycznie aktualizowat informacje o jakosci wody na plywalni na stronie
internetowe;j i tablicy ogloszen.

Ponadto, w 2022 r. przedstawiciele PPIS w Stalowej Woli przeprowadzili 1 kontrole w zakresie oceny stanu
sanitarnego ptywalni krytej (nieprawidtowosci nie stwierdzono) oraz 1 kontrole poza planem, w zwigzku
z interwencja wniesiong do PSSE w Stalowej Woli na wizualng jako$¢ wody w niecce basenu duzego
(woda metna z widocznymi zielonymi glonami). W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybien
(woda we wszystkich nieckach basenowych przejrzysta, bez widocznych zanieczyszczen).

W zwigzku z powyiszym, przeprowadzona zbiorcza, roczna ocena jakos$ci wody na Plywalni Krytej
Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli ul. Hutnicza 15 potwierdza, ze uzytkownicy
plywalni korzystali z wody przydatnej do kapieli.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli dokonat zbiorczej rocznej oceny jakosci wody
na ptywalni, celem poinformowania o tym korzystajacych z ptywalni.

Otrzymuja:

1 x Miejski O$rodek Sportu i Rekreacji, 37-450 Stalowa Wola, ul. Hutnicza 15
lxala

Do wiadomoSci:

1 x Podkarpacki Panstwowy Wojewadzki Inspektor Sanitarny (poczta elektroniczng)

IL



